
Úvod

Počátkem 60-tých let byly uvedeny na trh technologie odvozené z průmyslu elastomerů a polymerů, jako 

alternativa k tradičním vícevrstvým asfaltovým pásům, které byly po mnoho desetiletí základní střešní hydro-

izolací.

Tato příručka představuje čtenáři střešní systémy Firestone TPO založené na jednovrstvé termoplastické poly-

olefinové membráně.

Polyolefinové membrány byly poprvé použity v sedmdesátých letech pro podzemní stavby a tunely, 

začaly se také používat v automobilovém průmyslu. Pro střešní použití byly vyrobeny první TPO membrány 

v roce 1986 a instalovány na první střechy.

Vyztužená střešní membrána TPO v sobě kombinuje odolnost gumy proti stárnutí s jednoduchostí horko-

vzdušného svařování. Úspěch TPO membrán je dosažen i díky následujícím výhodám. 

Příznivost k životnímu prostředí - TPO membrána je energeticky efektivní. Její světlý povrch odráží 

sluneční záření a případně snižuje energetickou náročnost na chlazení budovy. UltraPly TPO neobsahuje

žadné chloridy ani halogenidové sloučeniny a horkovzdušné svařování spojů dále zvyšuje příznivost 

k životnímu prostředí

Vynikající odolnost a trvanlivost - Vyztužená TPO membrána vykazuje výbornou odolnost proti 

smršťování a křehnutí. Zajišťuje vynikající odolnost proti stárnutí a nadprůměrnou odolnost proti UV 

záření, ozónu a chemikáliím působícím na střešní plášť.

Od počátku používání do dnešního dne byly celosvětově nainstalovány stovky milionů m2 střešních membrán

TPO, od chladného počasí Sibiře po horké a vlhké klima severovýchodní Asie. Materiál se tak stává jednou 

z nejlépe přijímaných nových technologií střešních membrán.

Společnost Firestone Building Products, jako divize firmy Bridgestone/Firestone Diversified Products, LLC, 

průkopník a inovátor technologie gumových polymerů se stoletou tradicí, je dnes uznávána jako vedoucí 

firma v oboru střešních hydroizolací. Nabízí projektantům, vlastníkům budov a stavebním firmám širokou 

škálu propracovaných střešních systémů založených na TPO membráně Firestone, vyráběné v jedné z našich

továren ve Welfordu v Jižní Karolíně, Muscle Shoals v Alabamě nebo v Las Vegas v Nevadě.

Souběžně s vývojem membrány UltraPly TPO byly vyvíjena lepidla, tmely, lemování, kotvy a zkoušeny

systémové detaily a doporučené skladby střech. Zároveň byly stanoveny postupy kontroly kvality a kontroly

instalace.

Tato příručka byla připravena na pomoc architektům a projektantům vybrat nejvhodnější systém a příslušen-

ství při navrhování nových střešních systémů i rekonstrukcí. Je rovněž určena pokrývačským firmám, které zde

najdou informace pro správnou instalaci střešních systémů Firestone TPO. Zároveň je také určena vlastníkům

budov, aby mohli kontrolovat správný výběr a instalaci střešního systému Firestone TPO na své budově.
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1 Střešní systémy Firestone TPO

K zajištění dlouhé a bezproblémové životnosti střechy dnes nestačí jen vyrábět kvalitní střešní membrány. 

Zkušenosti ukazují, že střešní membrány musí být slučitelné s ostatními výrobky, aby mohly společně vytvořit funkční,

vodotěsný střešní systém, který bude fungovat za extrémně proměnlivých podmínek.

V závislosti na těchto podmínkách si může projektant vybrat jeden z následujících střešních systémů:

1 Přitížený systém. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  str. 1.3

2 Obrácená střecha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 1.4

3 Mechanicky kotvený systém. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 1.5

4 Celoplošně lepený systém. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 1.6

Na následujících stranách najdete stručný popis a schéma jednotlivých střešních systémů Firestone TPO 

včetně jejich charakteristických vlastností a výhod.
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1.1   Přitížený systém

Přitěžovaný systém Firestone TPO je nejhospodárnějším střešním systémem TPO a je vhodný pro širokou 

škálu budov.

Plachty TPO se volně pokládají na vhodný podklad. Nerovné podklady je nutno oddělit vhodnou ochrannou

vrstvou. Sousední fólie mají přesah minimálně 75 mm a jejich spoje jsou svařeny horkým vzduchem do sou-

vislé vodotěsné membrány. Po provedení spojů, utěsnění atik a detailů podle detailů a technických podmínek

Firestone, je membrána TPO přitížena k podkladu následujícími materiály:

Štěrkem z oválných, hladkých říčních kamínků bez rozbitých zrn,  frakce 16 - 32 mm.

Betonovými dlaždicemi (minimální tloušťka 50 mm) s hlazeným povrchem, je vyžadováno použití ochran- 

né rohože mezi dlaždicemi a TPO.

Drceným štěrkem, zrnitost závisí na výšce budovy. Čím vyšší budova tím větší zrnitost. Je nutné použít 

ochrannou rohož mezi TPO a štěrkem.

Monolitickým betonem. Musí být použita oddělovací vrstva mezi materiály.

Charakteristické vlastnosti systému jsou:

Použití velkých plachet TPO do šířky 3.05 m

Menší množství spojů

Široká škála slučitelného podkladu

Rychlá instalace

Nízké náklady na instalaci

Požárně bezpečný systém (nešíří oheň po povrchu)

Vynikající odolnost proti vlivům počasí

Před výběrem tohoto systému musí projektant vyhodnotit konstrukci budovy, aby si ověřil únosnost nosné

konstrukce střechy. Dále musí vzít do úvahy i sklon střešního pláště a vypočítat množství přitížení dle zatíže-

ní větrem.
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1.2  Obrácená střecha

Systém obrácené střechy Firestone TPO je obměnou klasického přitěžovaného systému. Je ideální pro střechy s pravi-

delným provozem nebo v drsných klimatických podmínkách.

Plachty TPO se volně pokládají na vhodný podklad. Nerovné podklady je nutno oddělit vhodnou ochrannou vrstvou.

Sousední fólie mají přesah minimálně 75 mm a jejich spoje jsou svařeny horkým vzduchem do souvislé vodotěsné 

membrány. Po provedení spojů, utěsnění atik a detailů podle detailů a technických podmínek Firestone, je na mem-

bránu položena vrstva extrudovaného polystyrénu. Následně je rozložena ochranná textilie a střešní systém je přikot-

ven k podkladu následujícími materiály:

Štěrkem z oválných, hladkých říčních kamínků bez rozbitých zrn, frakce 16 - 32 mm.

Betonovými dlaždicemi (minimální tloušťka 50 mm) s hlazeným povrchem.

Drceným štěrkem, zrnitost závisí na výšce budovy. Čím vyšší budova tím větší zrnitost.

Charakteristické vlastnosti systému jsou:

Použití velkých plachet TPO do šířky 3.05 m

Menší množství spojů

Široká škála slučitelného podkladu

Rychlá instalace

Nízké náklady na instalaci

Prodloužená životnost střešního systému

Možnost snadného zvýšení tloušťky tepelné izolace v případě potřeby

Před výběrem tohoto systému musí projektant vyhodnotit konstrukci budovy, aby si ověřil únosnost nosné konstrukce

střechy. Dále musí vzít do úvahy i sklon střešního pláště, výšku lemování střešních detailů a vypočítat množství přitíže-

ní dle zatížení větrem. 
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1.3  Mechanicky kotvený systém

Mechanicky kotvený systém Firestone TPO je lehký systém vhodný pro střechy, které neunesou dodatečnou zátěž a nos-

ná konstrukce střechy je vhodná pro mechanické kotvení.

Při použití tohoto systému se obvykle používají plachty široké až 2,44 m, které se volně položí na podklad. Plachty se

mechanicky ukotví k podkladu pomocí podložek a vrutů, případně teleskopy, ve spojích sousedních plachet. Šířky mem-

brán a rozteče kotvení jsou určeny výpočtem zatížení větrem. 

Sousední fólie mají přesah minimálně 150 mm v podélných spojích a 75 mm v příčných spojích. Plachty jsou svařeny

horkým vzduchem do souvislé vodotěsné membrány. Veškerá lemování a detaily jsou provedeny dle technických pod-

mínek Firestone.

Charakteristické vlastnosti systému jsou:

Přizpůsobivost i neobvyklým tvarům střech

Vysoká odolnost proti sání větrem

Nízké materiálové náklady

Nízká hmotnost

Před výběrem tohoto systému by měl projektant posoudit sklon střechy a určit, zda nosná konstrukce střechy má 

dostatečnou odolnost proti vytržení kotevního systému.
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1.4  Celoplošně lepený systém

Celoplošně lepený systém Firestone TPO je lehký systém s vynikající konstrukční přizpůsobivostí. Je vhodný pro profi-

lované střechy, střechy s nepravidelným tvarem a veškeré střechy s omezenou nosností, za předpokladu že podklad

je slučitelný s používanými lepidly.

Systém obvykle používá plachty do šíře 3,05 m, které se přímo lepí na podklad pomocí lepidla (Firestone Bonding

Adhesive). Sousední fólie mají přesah minimálně 75 mm a jejich spoje jsou svařeny horkým vzduchem do souvislé

vodotěsné membrány. Veškerá lemování kolem atik a prostupy střechou jsou provedena dle technických specifikací

Firestone.

Charakteristické vlastnosti systému jsou:

Použitelnost na jakémkoli sklonu střechy

Použitelnost na neobvyklých konfiguracích střechy

Nízká hmotnost

Vysoká odolnost proti sání větrem

Estetický vzhled

Před výběrem tohoto systému musí projektant posoudit, zda podklad je slučitelný s použitým lepidlem, aby bylo dosa-

ženo dostatečné přilnavosti. U střech s tepelnou izolací je nutné ověřit, zda nosná konstrukce střechy má dostatečnou

odolnost proti vytržení kotvícího systému tepelné izolace.
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2 Návrh systému

Vybraný systém Firestone TPO je technicky přijatelný pouze tehdy, pokud jsou splněny všechny podmínky 

a požadavky uvedené v tomto oddílu, za předpokladu, že jsou splněny obecné technické podmínky, národní a mezi-

národní normy pro návrh a provádění střešních hydroizolací.

Informace v této kapitole pomohou projektantovi a staviteli určit, který střešní systém Firestone TPO je nejvhodnější pro

konkrétní střechu. Mohou také pomoci určit základní kritéria návrhu pro každý střešní systém. Tato kapitola obsahuje

následující oddíly:

1 Použití systému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 2.3

2 Výběr systému  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 2.4

3 Únosnost střešní desky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 2.9

4 Spád/tvar střechy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 2.10

5 Vhodnost podkladu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 2.11

6 Rekonstrukce stávajících střech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 2.12

7 Dilatační spáry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 2.14

8 Parotěsná zábrana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 2.14

9 Tepelná izolace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 2.15

10 Kotvení tepelné izolace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .str. 2.19

11 Membrána. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 2.20

12 Připevnění membrány  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 2.20

13 Návrh kotvení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 2.22

14 Zatížení větrem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 2.24

15 Prostupy střechou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 2.25

16 Lemování . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .str. 2.26

17 Ošetřování a údržba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 2.27

18 Opravy membrány . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 2.28

Stejné zásady hodnocení použité v této části se mohou týkat používání systémových komponentů a technologií 

vyvinutých jinými dodavateli. V tomto případě se musí také dodržovat pokyny příslušného výrobce. Odpovědnost za

používání produktů vyrobených jinými výrobci a také za jejich účinnost spočívá výhradně na projektantovi a výrobci

komponentu.

Střechy s netypickou konstrukcí nebo speciálními požadavky, pokud se o nich tato kapitola nezmiňuje, by měly být

konzultovány s technickým oddělením Firestone nebo autorizovaným distributorem.
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2.1  Použití systému

Systémy Firestone TPO popsané v tomto dokumentu jsou použitelné pro střechy komerčních, průmyslových, adminis-

trativních a obytných budov.

Informace v této publikaci nejsou použitelné pro:

Nestřešní aplikace jako izolace střech podzemních garáží, izolace spodní stavby, výstelky nádrží atd.

Střešní aplikace, kde je únosnost konstrukce nedostatečná k tomu, aby unesla zatížení celkové skladby střechy 

a jiných možných zatížení navržených projektantem.

Střešní systémy Firestone TPO nelze použít bez speciálního schválení technickým oddělením Firestone na:

Střechy vystavené účinkům chemikálií

Střechy vystavené pozitivnímu tlaku, jako jsou větrané dvouplášťové střechy, přístřešky a konzoly

Budovy s velkými otvory ve zdi (většími než 10% plochy stěny), které mohou být náhodně ponechány otevřeny 

při vichřici, jako letecké hangáry, překladiště atd.

Budovy umístěné u specifických ploch, které nejsou zmíněny v této publikaci a vyžadují zvláštní pozornost, jako 

svahy kopců atd.

Pro zjištění místních norem nebo speciálních podmínek, které nejsou zmíněny v této publikaci, kontaktujte místní 

stavební úřady a technické oddělení společnosti Firestone.
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2.2  Výběr systému

Výběr střešního systému není vždy zcela jednoznačný. Je třeba, aby projektanti a stavitelé znali charakteristiky a pod-

mínky provádění všech součástí systému.

Pro výrobce střešních membrán je stále složitější zajistit aplikačním firmám jednoduché směrnice pro návrh. Důvodem

je široký výběr možností, které mohou zvolit podle typu konstrukce, izolačních desek, membrán, upevňovacích systé-

mů a jiného příslušenství. Výsledkem může být velké množství možných kombinací, ale ne všechny jsou technicky 

vhodné.

Pro zjednodušení návrhů, Firestone rozlišuje nejčastěji používané střešní skladby Firestone TPO pro nové střechy. Tyto

varianty jsou předloženy ve čtyřech „rozhodovacích tabulkách“, dle nosné konstrukce. Následující tabulky v této kapi-

tole jsou zpracovány pro monolitické betonové desky, prefabrikované betonové konstrukce, kovové a dřevěné nosné

konstrukce a poskytují informace k určení nejvhodnějšího střešního systému Firestone.

Pomocí příslušné rozhodovací tabulky najde projektant nebo stavitel obecné informace pro různé typy konstrukce 

budovy (deska, nosnost, sklon) a také technické požadavky pro podkladové vrstvy membrány (tepelná izolace, 

podklad).

Pro různé typy tepelných izolací jsme použili následující zkratky:

EPS  :  Expandovaný polystyrén

XPS  :  Extrudovaný Polystyrén

PUR  :  Polyuretan

PIR  :  Polyisocyanurát

MW  :  Minerální vlna

Pro přesnější informace o izolačních materiálech, podkladech, rekonstrukcích, bezpečnosti membrány a připevnění 

izolace odkazujeme na příslušné body v této kapitole.

Instalace střešních systémů Firestone na jiné nosné konstrukce a izolace než ty, které jsou uvedené v následujících 

tabulkách, je přijatelná jen na základě schválení technickým oddělením společnosti Firestone.

2.
 N

áv
rh

 s
ys

té
m

u

Návrh systému TPO
2 • 4



2. N
ávrh

 systém
u

M
O

N
O

L
IT

IC
K

Ý
 B

E
T

O
N

 (1
)

N
o

sn
á 

ko
n

st
ru

kc
e

(1
) 

  
Be

to
n 

m
us

í m
ít 

ko
ns

tr
uk

čn
í p

ev
no

st
, 

pr
o 

in
fo

rm
ac

e 
o 

m
et

od
ác

h 
zj

iš
ťo

vá
ní

 v
lh

ko
st

i b
et

on
u 

ko
nt

ak
tu

jte
 T

ec
hn

ic
ké

 o
dd

ěl
en

í F
ire

st
on

e

(2
) 

  
Po

ža
da

ve
k 

na
 m

in
im

ál
ní

 ú
no

sn
os

t 
ko

ns
tr

uk
ce

(3
) 

  
Sp

ád
 s

tř
ec

hy
 je

 o
m

ez
en

Iz
o

la
ce

(4
) 

  
Po

ža
da

ve
k 

na
 m

in
im

ál
ní

 o
bj

em
ov

ou
 h

m
ot

no
st

(5
) 

  
V

yž
ad

uj
e 

sc
hv

ál
en

é 
ka

ší
ro

vá
ní

(6
) 

  
V

ys
ok

á 
pe

vn
os

t 
v 

tla
ku

(7
) 

  
Po

vr
ch

ov
á 

vr
st

va
 m

us
í b

ýt
 v

ho
dn

á 
a 

m
us

í v
yk

az
ov

at
 d

os
ta

te
čn

ou
 p

řil
na

vo
st

Po
zn

ám
ka

: 
Po

tř
eb

u 
pa

ro
tě

sn
é 

zá
br

an
y 

m
us

í u
rč

it 
pr

oj
ek

ta
nt

.

Po
d

kl
ad

(8
) 

  
N

a 
dr

sn
é 

po
dk

la
dy

 s
e 

vy
ža

du
je

 in
st

al
ac

e 
oc

hr
an

né
 r

oh
ož

e 
(n

et
ka

ný
 p

ol
ye

st
er

, 
m

in
. 

20
0 

g/
m

2 )

(9
) 

  
Je

-li
 p

od
kl

ad
 h

la
dk

ý 
(h

la
ze

ný
 d

ře
vě

ný
m

 h
la

dí
tk

em
), 

či
st

ý,
 s

uc
hý

 a
 z

ba
ve

ný
 o

st
rý

ch
 h

ra
n,

 o
tř

ep
ů,

 v
ol

ně
 le

ží
cí

ho
 n

eb
o 

ci
zí

ho
 m

at
er

iá
lu

, 

ol
ej

e 
tu

ku
 č

i j
in

ýc
h 

pr
od

uk
tů

, 
kt

er
é 

by
 m

oh
ly

 p
oš

ko
di

t 
m

em
br

án
u

Po
zn

. 
K

ot
ve

ní
 d

o 
m

on
ol

iti
ck

éh
o 

be
to

nu
 v

yž
ad

uj
e 

od
po

ví
da

jíc
í k

ot
vy

 a
 p

eč
liv

é 
pr

ov
ed

en
í

N
o

sn
á 

ko
n

st
ru

kc
e

Te
pe

ln
á 

iz
ol

ac
e 

EP
S 

X
PS

 
PU

R/
PI

R 
M

W
 

Žá
dn

á 

Sy
st

ém
 F

IR
ES

TO
N

E
Př

itě
žo

va
ný

 
Př

itě
žo

va
ný

 
Př

itě
žo

va
ný

 
Př

itě
žo

va
ný

 
Př

itě
žo

va
ný

 
(2

,3
,4

) 
(2

,3
) 

(2
,3

)  
(2

,3
,6

)  
(2

,3
,8

)

O
br

ác
en

á 
st

ře
ch

a 
(2

,3
,8

)

M
ec

ha
ni

ck
y 

ko
tv

en
ý 

M
ec

ha
ni

ck
y 

ko
tv

en
ý 

M
ec

ha
ni

ck
y 

ko
tv

en
ý 

M
ec

ha
ni

ck
y 

ko
tv

en
ý 

(3
,4

) 
(3

)  
 

(3
,4

,6
)  

 
(3

,8
)

Pl
no

pl
oš

ně
 le

pe
ný

 
Pl

no
pl

oš
ně

 le
pe

ný
 

Pl
no

pl
oš

ně
 le

pe
ný

 
Pl

no
pl

oš
ně

 le
pe

ný
 

(5
) 

(7
) 

(5
) 

(9
)

K
ri

té
ri

a 
p

ro
 n

av
rh

o
vá

n
í

2  • 5
Návrh systému TPO



2.
 N

áv
rh

 s
ys

té
m

u

P
R

E
F
A

B
R

IK
O

V
A

N
Ý

B
E
T

O
N

 (1
)

N
o

sn
á 

ko
n

st
ru

kc
e

(1
) 

  
Pr

ef
ab

rik
ov

an
é 

be
to

no
vé

 d
es

ky
 js

ou
 z

 h
ut

né
ho

 n
eb

o 
le

hč
en

éh
o 

be
to

nu
. 

Sp
ár

y 
m

ez
i b

et
on

ov
ým

i d
es

ka
m

i b
y 

m
ěl

y 
bý

t 
vy

pl
ně

ny
 p

ís
ke

m
 a

ce
m

en
to

vo
u 

m
al

to
u.

(2
) 

  
Po

ža
da

ve
k 

na
 m

in
im

ál
ní

 ú
no

sn
os

t 
ko

ns
tr

uk
ce

(3
) 

  
Sp

ád
 s

tř
ec

hy
 je

 o
m

ez
en

Iz
o

la
ce

(4
) 

  
Po

ža
da

ve
k 

na
 m

in
im

ál
ní

 o
bj

em
ov

ou
 h

m
ot

no
st

(5
) 

  
V

yž
ad

uj
e 

sc
hv

ál
en

é 
ka

ší
ro

vá
ní

(6
) 

  
V

ys
ok

á 
od

ol
no

st
 v

 t
la

ku

(7
) 

  
Po

vr
ch

ov
á 

vr
st

va
 m

us
í b

ýt
 v

ho
dn

á 
a 

m
us

í v
yk

az
ov

at
 d

os
ta

te
čn

ou
 p

řil
na

vo
st

Po
zn

ám
ka

: 
Po

tř
eb

u 
pa

ro
tě

sn
é 

zá
br

an
y 

m
us

í u
rč

it 
pr

oj
ek

ta
nt

.

D
o

d
at

eč
n

é 
vr

st
vy

(8
) 

  
Po

ku
d 

se
 T

PO
 m

em
br

án
a 

kl
ad

e 
na

 n
er

ov
ný

 n
eb

o 
dr

sn
ý 

po
vr

ch
, 

po
ža

du
je

 s
e 

oc
hr

an
ná

 r
oh

ož
 (

 n
et

ka
ný

 p
ol

ye
st

er
, 

m
in

. 
20

0g
/m

2 )

(9
) 

  
Po

ža
du

je
 s

e 
in

st
al

ac
e 

sc
hv

ál
en

é 
vy

ro
vn

áv
ac

í d
es

ky
 n

eb
o 

vh
od

né
 iz

ol
ac

e.

Po
zn

ám
ka

: 
M

ec
ha

ni
ck

é 
ko

tv
en

í d
o 

be
to

no
vý

ch
 d

es
ek

 v
yž

ad
uj

e 
př

im
ěř

en
ý 

př
ip

ev
ňo

va
cí

 s
ys

té
m

.

N
o

sn
á 

ko
n

st
ru

kc
e

Te
pe

ln
á 

iz
ol

ac
e 

EP
S 

X
PS

 
PU

R/
PI

R 
M

W
 

Žá
dn

á 

Sy
st

ém
 F

IR
ES

TO
N

E
Př

itě
žo

va
ný

 
Př

itě
žo

va
ný

 
Př

itě
žo

va
ný

 
Př

itě
žo

va
ný

 
Př

itě
žo

va
ný

 
(2

,3
,4

) 
(2

,3
) 

(2
,3

)  
(2

,3
,6

)  
(2

,3
,8

)

O
br

ác
en

á 
st

ře
ch

a 
(2

,3
,8

)

M
ec

ha
ni

ck
y 

ko
tv

en
ý 

M
ec

ha
ni

ck
y 

ko
tv

en
ý 

M
ec

ha
ni

ck
y 

ko
tv

en
ý 

M
ec

ha
ni

ck
y 

ko
tv

en
ý 

(3
,4

) 
(3

)  
 

(3
,4

,6
)  

 
(3

,8
)

Pl
no

pl
oš

ně
 le

pe
ný

 
Pl

no
pl

oš
ně

 le
pe

ný
 

Pl
no

pl
oš

ně
 le

pe
ný

 
Pl

no
pl

oš
ně

 le
pe

ný
 

(5
) 

(7
) 

(5
) 

(9
)

K
ri

té
ri

a 
p

ro
 n

av
rh

o
vá

n
í

Návrh systému TPO
2 • 6



2. N
ávrh

 systém
u

T
ra

p
é
z
o
v
ý
 p

le
ch

 (1
)

N
o

sn
á 

ko
n

st
ru

kc
e

(1
) 

  
V

yž
ad

uj
e 

se
 m

in
im

ál
ní

 t
lo

uš
ťk

a 
tr

ap
éz

ov
éh

o 
pl

ec
hu

 –
 0

,7
5 

m
m

. 

K
ot

ve
ní

 d
o 

te
nš

íc
h 

pl
ec

hů
 v

yž
ad

uj
e 

sp
ec

iá
ln

í k
ot

vy
 a

 p
ře

po
če

t 
ko

tv
ic

íc
h 

si
l

(2
) 

  
Po

ža
da

ve
k 

na
 m

in
im

ál
ní

 ú
no

sn
os

t 
ko

ns
tr

uk
ce

(3
) 

  
Sp

ád
 s

tř
ec

hy
 je

 o
m

ez
en

Te
p

el
n

á 
iz

o
la

ce

(4
) 

  
Po

ža
da

ve
k 

na
 m

in
im

ál
ní

 o
bj

em
ov

ou
 h

m
ot

no
st

(5
) 

  
V

yž
ad

uj
e 

sc
hv

ál
en

é 
ka

ší
ro

vá
ní

(6
) 

  
V

ys
ok

á 
od

ol
no

st
 v

 t
la

ku

(7
) 

  
Po

vr
ch

ov
á 

vr
st

va
 m

us
í b

ýt
 v

ho
dn

á 
a 

m
us

í v
yk

az
ov

at
 d

os
ta

te
čn

ou
 p

řil
na

vo
st

Po
zn

ám
ka

: 
Po

tř
eb

u 
pa

ro
tě

sn
é 

vr
st

vy
 m

us
í u

rč
it 

pr
oj

ek
ta

nt
.

N
o

sn
á 

ko
n

st
ru

kc
e

Te
pe

ln
á 

iz
ol

ac
e 

EP
S 

PU
R/

PI
R 

M
W

 

Sy
st

ém
 F

IR
ES

TO
N

E 
Př

itě
žo

va
ný

 
Př

itě
žo

va
ný

 
Př

itě
žo

va
ný

 
(2

,3
,4

) 
(2

,3
) 

(2
,3

)  

M
ec

ha
ni

ck
y 

ko
tv

en
ý 

M
ec

ha
ni

ck
y 

ko
tv

en
ý 

M
ec

ha
ni

ck
y 

ko
tv

en
ý 

(3
,4

) 
(3

)  
 

(3
,6

)  
 

Pl
no

pl
oš

ně
 le

pe
ný

 
Pl

no
pl

oš
ně

 le
pe

ný
 

Pl
no

pl
oš

ně
 le

pe
ný

 
(5

) 
(7

) 
(5

) 

K
ri

té
ri

a 
p

ro
 n

av
rh

o
vá

n
í

2  • 7
Návrh systému TPO



2.
 N

áv
rh

 s
ys

té
m

u

D
Ř

E
V

Ě
N

Á
 S

T
Ř

E
Š
N

Í 
K

O
N

S
T

R
U

K
C
E
 (1

)

N
o

sn
á 

ko
n

st
ru

kc
e

(1
) 

  
V

ho
dn

é 
js

ou
 n

ás
le

du
jíc

í t
yp

y 
de

se
k:

 S
ta

ve
bn

í p
rk

na
 (

do
bř

e 
vy

zr
ál

á,
 n

a 
pé

ro
 a

 d
rá

žk
u)

, 
vo

do
vz

do
rn

á 
př

ek
liž

ka
 a

 O
SB

. 

M
in

. 
tlo

uš
ťk

a 
18

 m
m

(2
) 

  
Po

ža
da

ve
k 

na
 m

in
im

ál
ní

 ú
no

sn
os

t 
ko

ns
tr

uk
ce

(3
) 

  
Sp

ád
 s

tř
ec

hy
 je

 o
m

ez
en

Iz
o

la
ce

(4
) 

  
Po

ža
da

ve
k 

na
 m

in
im

ál
ní

 o
bj

em
ov

ou
 h

m
ot

no
st

(5
) 

  
V

yž
ad

uj
e 

sc
hv

ál
en

é 
ka

ší
ro

vá
ní

(6
) 

  
V

ys
ok

á 
od

ol
no

st
 v

 t
la

ku

(7
) 

  
Po

vr
ch

ov
á 

vr
st

va
 m

us
í b

ýt
 v

ho
dn

á 
a 

m
us

í v
yk

az
ov

at
 d

os
ta

te
čn

ou
 p

řil
na

vo
st

Po
zn

ám
ka

: 
Po

tř
eb

u 
pa

ro
tě

sn
é 

vr
st

vy
 m

us
í u

rč
it 

pr
oj

ek
ta

nt
.

D
o

d
at

eč
n

é 
vr

st
vy

(8
) 

  
N

a 
dr

sn
é 

po
dk

la
dy

 s
e 

do
po

ru
ču

je
 p

ou
ží

t 
oc

hr
an

no
u 

ro
ho

ž 
(n

et
ka

ný
 p

ol
ye

st
er

 m
in

. 
20

0g
/m

2 )

(9
) 

  
M

ůž
e 

se
 p

ou
ží

t 
na

 p
ře

kl
iž

ku
/O

SB
, 

po
ku

d 
je

 p
ov

rc
h 

či
st

ý,
 s

uc
hý

, 
hl

ad
ký

, 
ne

m
á 

os
tr

é 
hr

an
y,

 o
tř

ep
y,

 v
ol

né
 t

řís
ky

, 
ci

zí
 m

at
er

iá
ly

, 
ol

ej
, 

tu
k 

a 
jin

é 
m

at
er

iá
ly

 ,
 k

te
ré

 b
y 

m
oh

ly
 p

oš
ko

di
t 

m
em

br
án

u.
 P

rk
en

né
 k

on
st

ru
kc

e 
vy

ža
du

jí 
in

st
al

ac
i v

yr
ov

ná
va

cí
 d

es
ky

.

N
o

sn
á 

ko
n

st
ru

kc
e

Te
pe

ln
á 

iz
ol

ac
e 

EP
S 

X
PS

 
PU

R/
PI

R 
M

W
 

Žá
dn

á 

Sy
st

ém
 F

IR
ES

TO
N

E
Př

itě
žo

va
ný

 
Př

itě
žo

va
ný

 
Př

itě
žo

va
ný

 
Př

itě
žo

va
ný

 
Př

itě
žo

va
ný

 
(2

,3
,4

) 
(2

,3
) 

(2
,3

)  
(2

,3
,6

)  
(2

,3
,8

)

O
br

ác
en

á 
st

ře
ch

a 
(2

,3
,8

)

M
ec

ha
ni

ck
y 

ko
tv

en
ý 

M
ec

ha
ni

ck
y 

ko
tv

en
ý 

M
ec

ha
ni

ck
y 

ko
tv

en
ý 

M
ec

ha
ni

ck
y 

ko
tv

en
ý 

(3
,4

) 
(3

)  
 

(3
,6

)  
 

(3
,8

)

Pl
no

pl
oš

ně
 le

pe
ný

 
Pl

no
pl

oš
ně

 le
pe

ný
 

Pl
no

pl
oš

ně
 le

pe
ný

 
Pl

no
pl

oš
ně

 le
pe

ný
 

(5
) 

(7
) 

(5
) 

(9
)

K
ri

té
ri

a 
p

ro
 n

av
rh

o
vá

n
í

Návrh systému TPO
2 • 8



2.3 Únosnost střešní desky

Střešní deska slouží jako základ, na který se připevní membrána. Po stavební stránce přenáší nahodilé i stálé zatížení

střechy na nosné prvky, jako jsou vaznice, nosníky a trámy. Mezi nahodilé zatížení patří sníh, déšť, vítr, pohybující se 

osoby včetně pracovního vybavení. Mezi stálé zatížení patří světlíky, jednotky vzduchotechniky, samotná stropní deska,

tepelná izolace, izolační membrána a případné přitížení.

Průhyb střešní desky by měl být omezen podle místních předpisů tak, aby bylo přeneseno jak bodové zatížení tak 

spojité zatížení konstrukce.

Když se určuje, zda je únosnost střešní konstrukce dostatečná vzhledem k instalacím veškerých prvků, musí projektant

vzít v úvahu hmotnost požadovaného přitížení. Za normálních podmínek vyžaduje přitěžovaný a obrácený střešní

systém minimální zátěž 50 kg/m2 na ploše střechy a v některých případech 100 kg/m2 po obvodu a v rozích.

Jsou-li navrženy betonové dlaždice, tak hmotnost a uspořádání se musí vypočítat jako součást statické zátěže střechy.

Při výpočtu je také nutno brát v úvahu případ, kdy se zátěž nebo role TPO přemístí na střechu před tím, než ji rozmís-

tíme na ploše střechy. Přitížení je nutno rovnoměrně rozmístit po ploše, neskladujte na střeše hromady materiálu.

Společnost Firestone není oprávněna provádět statické posudky, avšak důrazně doporučuje, aby před zahájením prací

byla statika konstrukce konzultována se statikem.
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2.4  Spád/tvar střechy

2.4.1. Dobrý odtok vody

Konstrukce střešní desky by měla mít určitý sklon umožňující trvalý odtok vody, aby nedocházelo k shromažďování vo-

dy kolem odtoků a střešních prostupů. Společnost Firestone definuje místo s neadekvátním odtokem vody jako místo

na střešní ploše, kde voda zůstává 48 hodin po srážkách.

Minimální spád střechy by měl splňovat požadavky místních technických norem.

Spád střechy může být vytvořen v konstrukci, nebo vrstvami nad deskou.

Sklon v konstrukci může být zajištěn:

přizpůsobením výšky nosníků nebo rámů

šikmými nosnými prvky

instalací spádových prvků pod desku

Sklon nad deskou může být zajištěn:

vyrovnávacím potěrem nebo lehčeným betonem

spádovanou tepelnou izolací

Patřičná pozornost by se měla věnovat zajištění správné výšky oplechování, zejména soklů, parapetů a střešních pro-

stupů, kde se musí zajistit dodatečný spád.

Vpusti by měly být umístěny v nejnižších bodech střechy (v místě maximálního průhybu), nikoli u sloupů nebo nosných

zdí (body s minimálním průhybem). Počet a velikost vpustí by se měly vypočítat v souladu s technickými normami.

2.4.2. Maximální spád

Následující tabulka poskytuje pomoc při určení nejvhodnějšího systému Firestone EPDM pro sklon nebo spád střechy.

Spád/Tvar 

Spád 0-10% < 6° A* A A

Spád 10-33% ≥ 6° a < 19° NA A A

Spád > 33% > 19° NA A** A

Oblouková, válcová NA A A

A : Použitelný

NA : Nepoužitelný

A* : Pokud je spád střechy větší než 5% je nutno provést dodatečná opatření pro zabránění pohybu přitížení. 

To může být dosaženo následujícími opatřeními:

• zvětšením velikosti zrna kameniva, nebo jeho hmotnosti

• nainstalováním řady dlaždic minimální tloušťky 50 mm v nejnižším bodě střechy, abychom zabránili 

ucpání vpustí a žlabů

A** : Použitelný pouze na základě zvláštního posouzení technického oddělení společnosti Firestone.

Systém

Přitěžovaný/   M.A.S. Plnoplošně lepený
Obrácená střecha
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2.5  Vhodnost podkladu

Před instalací systému musí zástupce prováděcí firmy zkontrolovat stav podkladu. Prováděcí firma nese odpovědnost

za to, že podklad je připraven k pokládání systému Firestone TPO.

Následující tabulka Vám může pomoci při stanovování obecných požadavků na

podklad pro různé systémy Firestone EPDM.

Obecné Konkrétnější popis

požadavky

V návaznosti na předchozí tabulku uvádíme požadavky na určité typy podkladu:

Kovová střešní konstrukce (ocel, nebo hliník)

Předpokládá se, že střešní konstrukce je navržena tak, že poskytuje odpovídající podporu pro tepelnou izolaci 

v celé ploše střechy včetně obvodu a prostupů. Je také zapotřebí věnovat pozornost odtoku vody z podkladu, 

abychom v průběhu instalace nezabudovali vodu do střešního pláště.

Monolitický beton

Konečný povrch betonu musí být co nejhladší, měl by být vyhlazen mechanicky nebo ručně. Beton a cementové 

potěry obsahují značné množství vody. Stojící voda by měla být odvedena dočasnými prostupy vyvrtanými 

v nosné konstrukci. Betonové potěry nejsou příliš vhodné pro mechanicky kotvený systém.

Hladký

Suchý

Slučitelný

Žádné mezery

Žádné horké podklady

Čistý

Bez ostrých hran a otřepů. Všechny drsné podklady, které by mohly poškodit  membránu TPO 

a lemovací materiály, musí být řádně odděleny vyrovnávací vrstvou (ochrannou textilií, deskou, 

tepelnou izolací). 

POZNÁMKA: Pro zajištění maximální životnosti TPO membrány je nezbytné ji oddělit 

od abrazivních povrchů jako: drsný beton, cementové stěrky, překližka, stavební prkna,

desky z dřevité vlny a pozinkovaný plech. Firestone doporučuje oddělit tyto povrchy

netkaným polyesterem (min. 200 g/m2).

Kaluže vody, sníh, jinovatka a led musí být z pracovního povrchu odstraněny.

Je nutno zabránit jakémukoli kontaktu membrány TPO se všemi materiály, které TPO nesnáší 

jako vazelína, živočišné tuky, uhelný dehet, produkty na bázi olejů (minerálních i rostlinných), 

silné kyseliny a čerstvý bitumen.

Všechny mezery, které jsou větší než 5 mm musí být řádně vyplněny vhodným plnicím materiá-

lem, nebo překryty tepelnou izolací.

Zamezte trvalému styku TPO se zdroji tepla nebo páry s povrchovou teplotou vyšší než 60°C.

Velké znečištění musí být odstraněno kartáčem s tvrdými štětinami.
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Prefabrikovaný beton

Všechny spáry musí být vyplněny pískem a cementovou maltou. Uzavřené spáry minimalizují vztlak vzduchu.

Dřevěné střechy (překližka-dřevo)

Plocha střechy musí být k podkladu přišroubována vruty se zápustnou hlavou. Použití hřebíků není dovoleno. Může

být použita impregnovaná překližka, nesmí však být upravována fosfáty čpavku. Při použití prken se mohou 

používat pouze prkna vyzrálá. Doporučují se prkna na pero a drážku.

2.6  Rekonstrukce stávajících střech

Při rekonstrukci střešních plášťů závisí provedení nového systému hlavně na kvalitě stávající střechy. Je proto nutné 

provést další měření v souvislosti s přizpůsobením, překrytím nebo výměnou stávajícího střešního systému.

Každá střecha, která se má opravovat, musí být zkontrolována za účelem zjištění  údajů o vlhkosti stávající skladby 

střechy, případných chyb v původním projektu a limitujících faktorů, které mohou ovlivnit návrh nového systému.

Kontrola musí zjistit stav nosné konstrukce, tepelné izolace a stávající střešní membrány.

Prověrka nosné konstrukce musí určit možnost dodatečného přitížení v průběhu opravy, včetně skladování materiálu

na střeše. Dodavatelská firma je také odpovědná za průzkum stavu nosné konstrukce.

Kovové konstrukce mají omezení daná průhybem a je nutné provést testy na odolnost proti vytržení šroubu. Dřevěné

konstrukce a jiné degradující podklady musí být prověřeny z hlediska kvality (vlhkost,…) a odolnosti proti vytržení.

Vlhké nebo nepevné části se musí nahradit jiným materiálem ještě před provedením membránové hydroizolace.

Pokud je tepelná izolace vlhká nebo zničená, musí být vyměněna. Někdy je nutné zkontrolovat kvalitu připevnění 

tepelné izolace k podkladu. Je také nezbytné prověřit, zda je nově navržená tepelná izolace kompatibilní se stávajícím

střešním systémem.

Stav stávající střešní membrány ponechávané v konstrukci, určuje, zda je zapotřebí položit separační vrstvu. Stávající

hydroizolace musí být celistvá, bez hniloby, nenasycená vodou a pro plnoplošné lepení také bez puchýřů.

Tabulka na následující straně popisuje specifické požadavky na podklad pro různé typy rekonstrukcí pomocí 

Firestone TPO.

Výška lemování může být omezena. Stávající konstrukční detaily (dveře, okna), mohou omezovat dostatečné vytažení

hydroizolace nad hladinu potencionální zátopové vody. Přesné rozhodnutí v těchto případech je kritické pro zachová-

ní celistvosti střešního systému.
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Požadavky na podklad při rekonstrukci střechy

Systém

Stávající membrány

Živičná / Kačírek 3 3 3

Živičná / Minerální posyp 2 2 3

Živičná  / Hladká 1 1 1

Horký asfalt 4 4 4

Dehtová lepenka 3 3 3

Jednovrstvá membrána 4 4 4

1:  Přímo na podklad, splňuje-li obecné požadavky na podklad (viz §2.5).

2:  Střešní deska vyžaduje položení ochranné vrstvy (polyesterová rohož - min. 200 gr/m2).

3:  Střešní deska vyžaduje položení schválené vyrovnávací vrstvy, nebo tepelné izolace.

4:  Poraďte se s technickým oddělením společnosti Firestone.

Poznámka: Lepené systémy mohou být přímo instalovány na stávající hladký povrch živičných lepenek, které nebyly 

upravovány nátěry a které mají bod měknutí vyšší než 85°C. Zjistěte, zda stávající střešní systém je 

důkladně připevněn ke konstrukci a zda je mezivrstvová přilnavost odpovídající a stejná ve všech místech.

Bitumenové lemování není vhodné znovu používat. Proto v případě, že mezivrstvová přilnavost není 

dostatečná nebo spojitá, musí být lemování odstraněno.

Přitížený/ M.A.S. Celoplošně lepený
Obrácená skladba
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2.7  Dilatační spáry

Potřeba dilatačních spár, stejně jako jejich typ a umístění, je určena projektantem. Doporučujeme prověřit nutnost 

dilatační spáry všude tam, kde:

se předpokládá roztahování a smršťování stavební konstrukce

konstrukční rámové prvky jako vazníky, rámy nebo ocelové střešní konstrukce mění směr

se mění typ střešní konstrukce, beton nebo ocel přechází jeden na druhý

se vyskytují přístavky ke stávající budově

se předpokládá pohyb mezi svislou zdí a střešní konstrukcí

jsou střešní plochy větší než 60 m v jakémkoli směru

Dilatační spáry by rovněž měly být umístěny tam, kde se mění teplotní podmínky interiéru, jako přechod z vytápěné

budovy na nevytápěnou.

Další informace týkající se instalace dilatačních spár naleznete v následující části. V některých případech je nutné 

vyplnit spáru mezi konci izolačních desek v dilatační spáře stlačitelnou vložkou, případně vytvořit záhyb v parozábraně

nebo membráně.

2.8  Parozábrana

Parotěsnou zábranu navrhujeme pro ochranu prvků skladby střešních konstrukcí nebo k zabránění vnitřní kondenzace

ve střešním plášti, pokud se vyskytuje velká vlhkost vnitřních prostor. V některých případech může parotěsná zábrana

sloužit k blokování proudění vzduchu u budov namáhaných pozitivním vztlakem.

Instalaci parotěsné zábrany včetně typu, umístění a polohy, by měl stanovit architekt nebo projektant. V následujících

případech by měl provést důkladné posouzení možností její instalace:

Stavby, kde jsou očekávány vnější průměrné lednové teploty nižší než 5°C a kde vnitřní průměrná zimní relativní 

vlhkost je 45% nebo vyšší.

Budovy a interiéry o vysoké vlhkosti, jako např. plavecké bazény, textilní dílny, potravinářské a jiné průmyslové 

závody s vlhkým průmyslovým procesem.

Tyto budovy musí mít stálou vnitřní teplotu nad 20°C a relativní vlhkost minimálně 70%.

Prvky konstrukce, které mohou uvolňovat vlhkost po provedení střechy, jako vnitřní beton a zdivo, omítka, 

betonové potěry, vyhřívací agregáty atd.

Protože jsou požadavky a klimatické podmínky v každé zemi jiné, měl by projektant v prvé řadě dodržet místní 

technické normy a předpisy týkající se parotěsných zábran.

Materiály pro parotěsné zábrany jsou k dispozici ve formě syntetických folií  (polyetylénových, PVC, atd.). Živičné pásy

s kovovou nosnou vložkou je možno rovněž použít za předpokladu, že nebude žádný kontakt mezi membránou

UltraPly TPO a čerstvým bitumenem.

Povrch konstrukce, který obsahuje velké množství vody (monolitický beton, cementové potěry…), by měl být dosta-

tečně vyzrálý a suchý před instalací parotěsné zábrany. Vysušování podkladu bude po instalaci parotěsné zábrany 

omezeno. V tomto případě by měly být ve spodní desce vyvrtány vysoušecí otvory, které by umožňovaly dosoušení.

2.
 N

áv
rh

 s
ys

té
m

u

Návrh systému TPO
2 • 14



2.9  Tepelná izolace

Funkce tepelné izolace ve vodotěsném systému je komplexní. Izolace se používá ke zmenšení tepelných ztrát 

a k omezení kondenzace vodní páry ve střešní konstrukci. Také se používá k vytvoření podkladu, který je:

pevný a slučitelný s membránou

správně upevněn proti stržení větrem

stabilní, aby minimalizoval namáhání membrány

dostatečně pevný, aby odolával pohybu a zátěži na střeše v průběhu stavby bez poškození.

Protože jsou požadavky na tepelnou izolaci v každé zemi jiné (požární předpisy, požadavky na tepelný odpor), měl by

se projektant řídit místními technickými normami.

Vzhledem k mnoha druhům možných izolací není možné poskytnout kompletní seznam všech izolací použitelných 

jako podklad systémů Firestone UltraPly TPO. Proto je v tabulce na následující straně stručný seznam nejčastěji 

používaných izolačních materiálů. Pokud se produkt, který má být použit, neshoduje s technickými požadavky v této

tabulce, je nutná konzultace s technickým oddělením společnosti Firestone.

Tato tabulka také poskytuje informace o použitelnosti izolačních materiálů pro jednotlivé systémy Firestone 

UltraPly TPO. Pro bližší informace týkající se izolačních materiálů odkazujeme na technickou literaturu výrobců 

tepelných izolací.
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Každý izolační materiál, který bude používaný ve střešních systémech Firestone TPO musí  splňovat jeden nebo více 

z následujících technických požadavků:

Pevnost:

Navíc je nutno posoudit dlouhodobou elastičnost tepelné izolace, aby byla schopna odolávat namáhání při 

instalaci a pohybům střechy. Pevnost některých desek, jako např. desky z minerálních vláken, neodolávají bez 

poškození zvýšenému pohybu na střeše a mohou být poškozeny. Stejně tak některé pěnové izolace se mohou 

snadno poškodit pohybem po střeše.

Slučitelnost:

Polystyrénový materiál nesmí přijít do styku s lepidly, primery a čistidly. Rozpouštědla používaná v těchto 

produktech jsou agresivní na polystyren. Firestone doporučuje u těchto materiálů podložit polyethylenový film 

v oblastech možného kontaktu.

Vhodné kašírování povrchu

Desky z minerálních vláken nejsou vhodné pro použití v plnoplošně lepeném systému bez vhodného kašírování,

protože minerální vlna nezajišťuje dostatečnou přilnavost mezi UltraPly TPO membránou a horní vrstvou. Některé 

typy izolačních desek jsou ukončeny vrstvami, které nejsou vhodné k lepení. Další informace konzultujte s technic-

kým oddělením společnosti Firestone. Polyuretanové a polyisocyanurátové desky s kašírováním netkanou skelnou 

rohoží nebo nepískovanou lepenkou jsou vhodné pro plnoplošně lepený systém.
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Následující tabulka Vám může pomoci při výpočtech požadované tloušťky izolace. V prvním sloupci tabulky najdete 

jednotlivé kroky výpočtu, které jsou na příkladech znázorněny v druhé části tabulky.

Jednotlivé kroky Příklad

Určete požadovanou hodnotu U nebo R U = 0,40 W/m2 K

(viz požadavky norem daného státu)

Vypočítejte R1, požadovaný tepelný odpor R1 = 2,5 m2 K/W

(inverze hodnoty U)

Vypočítejte R2, tepelnou odolnost neizolované střechy. R2 = 0,0012/0,17 + 0,15/2,5 + 0,15  

(Součet tepelného odporu jednotlivých vrstev a přidejte 0,15 m2K/W = 0,217 m2 K/W

pro vnější a vnitřní odpor)

Vypočítejte R3, požadovaný tepelný odpor podle R3 = 3,00 - 0,217 = 2,783 m2 K/W

požadavků normy R3 = R1-R2

Vypočítejte d = požadovaná tloušťka izolace.

(Vynásobte R3 s tepelnou vodivostí izolačního materiálu) d = 2,783 x 0,027

= 0,075 m

= 76 mm

Poznámka: Hodnota U (W/m2K) vyjadřuje energetické ztráty prostupem tepla přes konstrukci.

K výše uvedeným příkladům byly použity následující materiály a označené

hodnoty.

Materiál Tloušťka (m) hodnota λ (W/mK)

TPO-membrána 0.0012 0.17

PIR 0.076 0.027

Betonová deska 0.15 2.5

Hodnota U je vypočtena převrácením součtu tepelného odporu všech vrstev střešního systému. Tepelný odpor jednot-

livých vrstev je určen podílem tloušťky vrstvy a tepelnou vodivostí (hodnota λ) materiálu. Výše uvedené hodnoty 

označují minimální tloušťku izolace ležící celou plochou na podkladu. Dotažte se výrobce tepelné izolace na maximál-

ní rozpon vln trapézového plechu v případě instalace na kovový střešní plášť. Výše uvedená kalkulace nezahrnuje 

možné tepelné ztráty v případě mechanicky kotvené izolace. Pro zjištění hodnot možných tepelných ztrát vlivem 

mechanického kotvení izolace proveďte výpočet dle příslušné ČSN.
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2.10  Kotvení izolace

2.10.1 Obecné požadavky na instalaci.

Izolace musí být dobře připevněna ke všem střešním prostupům, nástavbám, atikám atd.. 

Musí se dbát na to, aby nebylo nainstalováno více izolace, než může být pokryto TPO membránou a utěsněno 

proti vodě do konce každého pracovního dne, nebo do začátku nepříznivého počasí. 

Doporučujeme instalovat tepelnou izolaci ve dvou vrstvách s vystřídáním desek pro minimalizaci tepelných mostů.

2.10.2 Specifické požadavky na provádění

Přitěžovaný a obrácený systém nepožaduje kotvení tepelné izolace. Jestliže je navrženo kotvení tepelné izolace, 

je možno použít plastové hmoždinky. Expandovaný polystyrén by se neměl kotvit.

Mechanicky kotvené systémy vyžadují, aby bylo kotvení izolace navrženo nezávisle na připevnění membrány.

Izolace musí být nainstalována v souladu s požadavky na kotvení určenými projektantem, nebo firmou vyrábějící izola-

ce. Rozteč se může lišit v závislosti na požadavcích technických norem, např. zvýšený počet v rozích. Další informace

najdete v místních normách.

Plnoplošně lepený systém požaduje, aby byla izolace připevněna v souladu s požadavky podle doporučení 

projektanta, nebo výrobce. Firestone nedoporučuje připevnění izolace k podkladu bitumenem. Pokud je tento typ 

připevnění předepsán projektantem, musí být splněny následující požadavky:

Navrhovaná tepelná izolace musí být slučitelná s podkladem, navrhovaným bitumenem a požadavky systému.

Musí být použit bitumen s vysokým bodem tání (více než 85°C).

Připevnění izolace přímo ke kovové střeše není dovoleno.

Expandovaný nebo extrudovaný polystyrén se nesmí lepit bitumenem.

Přebytečný bitumen ve spojích tepelné izolace musí být odstraněn před položením membrány.
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2.11  Membrána

Typ a tloušťka membrány se může lišit podle požadavků stavebních norem. Viz níže uvedená tabulka s doporučením
pro nejvhodnější typ střešní membrány Firestone UltraPly TPO.

Systém Přitěžovaný/Obrácená M.A.S. Lepený

Šířka (m) 1.52-2.44-3.05 1.52-2.44 1.52-2.44-3.05

POZNÁMKY: 1. Šířka pásů TPO je stanovena v závislosti na požadovaném rozestupu připevňovacích pásků. 

2. Výše uvedené šířky pásů musí být přizpůsobeny skutečným podmínkám na stavbě -

typu a počtu překážek na střeše, velikosti budovy, větrným podmínkám atd..

2.12  Zajištění membrány

Existují tři metody pro zajištění fólie UltraPly TPO k podkladu: přitížení, mechanické přikotvení vruty a přilepení lepid-

lem. Následující informace vymezují různé možnosti připevnění UltraPly TPO membrány v ploše.

2.12.1 Přitížení

Projektant je odpovědný za návrh a výběr přitížení na konkrétní budově. Přitížení musí mít odpovídající velikost 

a hmotnost pro vytvoření odpovídající ochrany proti sání větru. Následující tabulka vám může být nápomocna 

pro výběr materiálu pro přitížení a požadavky na ochranu UltraPly TPO membrány. Viz místní stavební normy pro 

případné další požadavky na přitížení.

Materiál pro přitížení Popis Požadavky na ochranu podkladu

Říční praný štěrk (kačírek) Hladký, oválný, říční, praný štěrk, bez žádné

zlomených zrn,

Zrnitost :16/32 mm

Minimální hmotnost: 50 kg/m2

Drcený štěrk Drcený štěrk bez příměsí písku a cizorodých Ochranná rohož 

materiálů. z polyesteru minimálně 200 g/m2

Minimální hmotnost: 50 kg/m2

Betonové dlaždice 50 mm tlusté s hladkým povrchem. Ochranná rohož z polyesteru minimálně 200g/m2
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2.12.2 Plnoplošné lepení

Membrána UltraPly TPO může být plnoplošně (100%) přilepena k suchému a čistému podkladu lepidlem na plochy

Firestone Bonding Adhesive, naneseném na obě lepené plochy – podklad i spodní stranu membrány.

2.12.3 Mechanicky kotvený

Rozteče kotev by se měly určit v souladu s předpokládaným sáním větru a odolnosti kotvícího/střešního systému proti

vytržení.

Membrána TPO musí být ukotvena k podkladu odpovídající kotvící technikou v přesazích sousedících rolí. Jako 

alternativa k mechanickému kotvení v obvodové zóně, může být membrána celoplošně přilepena k podkladu tak, aby

splnila podmínky týkající se lepeného systému, definované technickým oddělením společnosti Firestone.

Přilepená plocha u atiky v obvodové zóně musí být oddělena od středové oblasti střechy prostřednictvím mechanické-

ho kotvení v oblasti spojů.

2.12.4 Kotvení po obvodu

Jako doplněk k připevnění membrány v ploše, a aby se zohlednil pohyb nosné konstrukce, napětí vznikající při mani-

pulaci a výrobě fólií TPO a přenesení teplotních dilatací, měla by být TPO membrána mechanicky ukotvena ve všech

místech, kde membrána končí nebo mění směr v úhlu větším než 15°, jako jsou okraje střech, atiky, vnitřní stěny, 

místa kolem střešních prostupů, atd.

Výjimka je pro kruhové prostupy do průměru 125 mm a hranaté prostupy do rozměru 100 x 100 mm.

Obruby vpustí musí být bezpečně ukotveny do podkladu prostřednictvím vhodných vrutů, instalovaných každých 

100 mm, min. počet je 8 vrutů. (2 na každou stranu příruby).
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2.13 Rozhodování o kotvení membrány

Následující tabulka Vám může pomoci ve výběru odpovídajícího připevňovacího prostředku pro připevnění TPO 

membrány. Připevňovací prostředek musí být kompatibilní s podložkami Firestone HD Seam plates, ukončovacím 

páskem Firestone nebo ukončovacími profily a požadavky na jejich připevnění. Následující tabulka také uvádí minimál-

ní odpor proti vytržení, minimální zapuštění do podkladu a výpočtové hodnoty pro šrouby a typ použitých kotvících

pásků. Doporučujeme provádět výtahové zkoušky přímo na staveništi v případě rekonstrukcí střech nebo v případě 

pochybností. Pro další informace ohledně výsledků výtahových zkoušek kontaktujte technické oddělení společnosti

Firestone.

Použití Podklad Typ vrutů Zapuštění (P) Minimální síla
Přesah (E) pro vytržení

(mm) (kN)

Membrána Ocel(1) Firestone AP 19 (P) 1,8
Min 0,75 mm

Membrána Překližka/OSB Firestone AP 25 (E) 4,5
Min. 12 mm

Membrána Dřevo Firestone AP 25 (E) 4,5
Min. 19 mm

Membrána Beton Firestone HD 25 (E) 3,0

Membrána Hliník Trhací nýt 32 (P) 1,3
Min. 0,9 mm

Kotvení po obvodu Svislá  Firestone HD 25 (E) 0,9
betonová zeď.

Zatloukací hmoždinka Zdivo(2) Firestone HD 25 (E) 0,9

Poznámka: 1.   Ověřte odolnost podkladu proti vytržení, pokud kotvíte k těmto podkladům (např. k oplechování).

2.   Konzultujte s Firestone, pokud kotvíte k neomítnuté zdi.
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Pokud střešní systém vyžaduje mimořádnou trvanlivost, univerzální vruty Firestone AP můžou být nahrazeny vruty se

zvýšenou korozní odolností Firestone Heavy Duty Fasteners.

Kontaktujte oddělení Firestone, pokud musíte připevňovat membránu k jakýmkoli jiným podkladům.

Každý podklad (střecha nebo stěna) musí vykazovat minimální hodnoty odolnosti proti vytržení, tak jak je uvedeno 

v předchozí tabulce. Pokud toto podklad nesplní, kontaktujte technický servis Firestone pro nalezení náhradního 

řešení v návaznosti na skutečné hodnoty odolnosti vrutů proti vytržení.

Vzhledem k různorodosti stavu podkladu střechy, které mohou mít vliv na odolnost proti vytržení šroubu, Firestone 

doporučuje provést testy na stavbě buď distributorem společnosti Firestone nebo nezávislou zkušební laboratoří. Měla

by být testována všechna místa, kde je problematická soudržnost podkladu. Testovací plochy zahrnují rohy a atiky.

Minimální množství požadovaných testů ve vztahu k velikosti střechy je určeno následující tabulkou:

Velikost střechy (m2) Minimální počet testů

<1000 6

1000-5000 10

5000-10000 20

>10000 1 na 500 m2

Pokud se jedná o novou konstrukci, která neumožňuje provést testy na stavbě, výrobce nosné konstrukce by měl 

dodat odhadované hodnoty odolnosti proti vytržení pro účely návrhu a rozpočtu. Tyto hodnoty by měly být potvrzeny

přímo na nosné konstrukci před instalací systému.
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2.14  Zatížení větrem

Pokud na budovu fouká vítr, vytváří svou rychlostí jak pozitivní, tak negativní tlak. Tyto tlaky působí na každou část

střechy a střešní systém jim musí odolat. 

Jako výsledek vzniká obecná úroveň sání větrem, která se liší v různých částech střechy, jako jsou atiky, hřebeny, střeš-

ní stupně, oblasti kolem světlíků, aj. Mimoto v některých případech vnikne vítr do budovy přes oplechování, otvory

(dveře, okna..) a pokud je střešní konstrukce prodyšná (trapézový plech, dřevo…), způsobí vnitřní tlak na membránu.

Neprodyšné nosné konstrukce jako beton jsou schopny vnitřnímu přetlaku odolat a nepřenášejí jej do střešní 

konstrukce.

Projektant je zodpovědný za návrh systému. Výpočty musí vzít do úvahy následující faktory:

rychlost větru

umístění budovy (topografie okolí)

rozměry budovy (výška, délka, šířka)

střešní podklad (prodyšný, neprodyšný)

střešní detaily (otvory…)

bezpečnostní součinitele

otvory ve stěnách

Metody výpočtu jsou v každé zemi jiné, proto Firestone nemůže nabídnout jednotnou metodu. Pro zjištění odhadu 

maximálního sání větru a místních větrných ploch odkazujeme na místní metodiku výpočtu.

Pro přitěžované/obrácené systémy je minimální zátěž 50 kg/m2. Jestliže se použijí štěrkové záchyty po obvodu budovy,

pak výška nad povrchem střešního systému musí být nejméně 50 mm a vyšší, je-li požadováno, aby zadržovaly přitíže-

ní. Další informace o nutném přitížení jsou obsaženy v místních technických normách nebo metodikách výpočtu 

zatížení větrem.

V mechanicky kotvených systémech závisí hustota kotevních prvků na následujících faktorech:

navržená hodnota sání větrem

odpor proti vytržení kotevních prvků

tvar a pevnost střešní konstrukce

bezpečnostní faktor

Obvodové části a rohy mohou být plnoplošně lepeny, aby odolaly vyššímu sání větrem v těchto oblastech.

Pro plnoplošně lepené systémy zkoušky provedené v souladu s normami Evropského společenství ukazují, že na pod-

kladech s velkou soudržnou pevností je přilnavost systému dostatečná, aby odolala účinkům vztlakové síly větru 

a tlaku o síle 3,5 kN/m2 s koeficientem bezpečnosti 2 za předpokladu, že podklad je dostatečně ukotven a membrána

správně instalována.
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2.15  Prostupy střechou

2.15.1 Světlíky

Rámy světlíků musí být řádně připevněny k podkladu vhodnými vruty s roztečí max. 300 mm. Není dovoleno boulení

obruby světlíků mezi jednotlivými šrouby. Svislé stěny světlíku mohou být lemovány samostatnými pásy membrány TPO

nebo pomocí poplastovaného plechu TPO.

2.15.2 Prostupy

Všude tam, kde je to možné, utěsněte prostupy o rozměrech 25 až 203 mm pomocí prefabrikovaných botek TPO 

(univerzální, velké). Pokud není možno použít k opracování prostupů botek TPO, Firestone požaduje použití materiálu

Firestone TPO Unsupported Flashing dle platných podmínek a zásad společnosti Firestone, které jsou popsány v násle-

dujících kapitolách. Prefabrikovaná botka by se neměla řezat nebo tmelit, aby ji bylo možno nasadit na prostup 

potrubí. Prefabrikovaná botka se nesmí instalovat na horké potrubí (s teplotou vyšší než 60°C). Horká potrubí vyžadu-

jí instalaci ochranného rukávu ještě před instalací lemování. Pevný prostup potrubí o průměru více než 203 mm je 

nutno opracovat TPO Unsupported Flashing dle platných podmínek a zásad společnosti Firestone.

2.15.3 Kapsy na prostupy

Následující případy vyžadují provedení izolační kapsy:

pevné potrubí s vnějším průměrem menším než 25 mm

pružné potrubí

svazky potrubí

neobvyklé tvary jako nosníky, průvlaky atd.

Firestone požaduje minimální rozestupy mezi potrubími 25 mm a na všechny strany ke krajům kapsy tak, aby se dal

zajistit dostatečný prostor pro aplikaci tmelu Pourable Sealer na prostupy.

2.15.4 Střešní vpusti

Firestone požaduje použití vpusti se svěrným kruhem nebo vkládané vpusti s napojením na membránu TPO, 

v kombinaci s tmelem Water Block Sealant.
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2.16  Lemování atik

Atiky, svislé konstrukce mohou být lemovány pomocí membrány TPO nebo poplastovaného plechu TPO.

Všude tam, kde je to možné, navrhujte minimální konstrukční výšku atik podle místních stavebních předpisů. Výška 

atik musí být minimálně taková, jaká by mohla být výška vodní hladiny při ucpání vpustí. Je požadována instalace 

ukončovacího profilu Firestone Termination Bar všude tam, kde je výška atik 125 mm a nižší. Nepřekrývejte atikou 

existující vpusti, odtokové otvory, přepadové vpusti.

Pokud existuje stávající bitumenové lemování, může být zachováno, ale musí být pevně přikotveno k podkladu a mít 

řádnou mezivrstevnou soudržnost, pokud chceme toto lemování zcela překrýt membránou TPO. Ukončovací profil 

musí být přichycen až do podkladového materiálu a ne do stávající hydroizolace. Pokud je stávající hydroizolace natře-

na, je nutné ji celkově obložit vodovzdornou překližkou přikotvenou k podkladu.

Pokud je použito ukončovacího profilu (ukončovací páska, zapuštěné oplechování) montovaného na povrch svislé 

stěny, je nutné použít tento profil v kombinaci s tmelem Water Block pro zajištění dokonalé vodotěsnosti, detaily viz

následující kapitola.

Zrnitá omítka, spárované zdivo, profilované plechy a jiné nerovné povrchy nejsou vhodné podklady pro přímé nalepe-

ní TPO. Tyto podklady musí být obloženy buď vodovzdornou překližkou, schválenou tepelnou izolací nebo poplasto-

vaným plechem TPO.

Velmi pórovité, savé podklady jako neopracované dřevo, betonové bloky atd., můžou vyžadovat dva nátěry lepidlem

Bonding Adhesive, pro zajištění správné přilnavosti. K ověření množství lepidla můžete provést test na malé 

ploše konkrétního pórovitého podkladu.

Zapuštěné oplechování, oplechování a jiná kovová lemování musí být prováděcí firmou řádně přikotvena a utěsněna.

Je také zapotřebí zkontrolovat, zda membrána není v dotyku s ostrými hranami či rohy nebo nepřechází přes prohlub-

ně větší než 5 mm.
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2.17  Ošetřování a údržba

Membrána Firestone UltraPly TPO a lemování nevyžadují dodatečnou ochranu proti stárnutí, UV záření nebo ozónu.

Všechny součásti systému by měly být chráněny před látkami jako jsou ropné produkty, maziva, oleje (minerální i rost-

linné), organická rozpouštědla,  živočišné tuky a čerstvé bitumeny (méně než 60 dnů od výroby). Je také nutné vylou-

čit přímý kontakt s párou nebo zdroji tepla s teplotou vyšší než 60°C.

Chraňte systémy Firestone TPO před cizím poškozením. Ostré a hrubé materiály jako vruty, špony, hřebíky atd. mohou

způsobit poškození membrány a měly by být ze střechy odstraněny v průběhu pravidelné roční prohlídky. Při jakémko-

li zatěžování membrány žebříky použijte podložky tak, aby se předešlo poškození membrány nebo izolace.

Střešní krytiny Firestone UltraPly TPO snesou omezený pěší provoz při údržbě, nejsou ale určeny pro častý pěší provoz.

Vlastník budovy je odpovědný za zřízení obslužných chodníčků na přístupu k zařízením na střeše (dveře, žebříky...) 

a na místech, kde je provoz častěji než jednou měsíčně. 

Pro mechanicky kotvené systémy pro obslužné trasy Firestone doporučuje použít speciální pochozí pás Firestone Eco

Walkway Pads, betonová dlažba se nesmí použít. Pro přitěžovaný a obrácený sytém Firestone doporučuje použití be-

tonových dlaždic do 3 m od okraje střechy.

Žlaby, střešní vpusti a odtoky se mohou ucpat, a je proto nutné je každoročně kontrolovat, aby bylo zajištěno odvede-

ní dešťové vody ze střechy podle projektu.

Instalace nových zařízení na střechu, jako jsou střešní světla, vpusti, ventilátory, atd…bude vyžadovat úpravu stávající-

ho střešního systému. Tu by měla provádět autorizovaná stavební firma podle schválených technických řešení Firestone.

Plochy střešní membrány (obzvláště na větších spádech) jsou při pokrytí vodou, ledem nebo sněhem velmi kluzké. 

Při chůzi po nich dávejte pozor, aby nedošlo k úrazu.
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2.18  Opravy membrány

Dojde-li k poškození střešního systému UltraPly TPO firmy Firestone, můžete jej velmi snadno opravit do původního 
vodotěsného stavu pomocí záplat.

Nevyztužená membrána Firestone TPO Unsupported Flashing by měla být opravená pouze pomocí Firestone TPO

Unsupported Flashing. Vyztužená membrána Firestone TPO může být opravena buď záplatou z vyztužené membrány

TPO nebo z nevyztužené membrány Firestone TPO Unsupported Flashing v závislosti na rozsahu poškození.

Poškození malého rozsahu jako díry a řezy menší než 50 mm mohou být opraveny záplatami z nevyztužené membrá-

ny TPO Unsupported Flashing. Poškození většího rozsahu musí být opraveny pomocí vyztužené membrány TPO. 

Opravy nesystémovými výrobky a materiály jiných výrobců jsou zakázány. Neautorizované opravy mají za následek 

ztrátu záruky.

Před opravením se musí odstranit voda, která pronikla poškozenou membránou. Zbytková vlhkost se ve většině 

případů vypaří přes TPO membránu.

Povrch kolem místa poškození musí být čistý a suchý. Povrch vyčistěte čističem Splice Wash a nechejte vyschnout. Pokud

potřebujete vyčistit membránu z estetických důvodů, použijte teplou mýdlovou vodu.

Instalujte záplaty ve shodě s technickými specifikacemi společnosti Firestone. Záplata musí mít zaoblené rohy a musí

překrývat místo poškození o min. 50 mm ve všech směrech.
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3 Instalace

Informace uvedené v této kapitole mohou staviteli pomoci instalovat systémy Firestone UltraPly TPO 

v souladu s požadavky Firestone. Dále mohou jemu i projektantovi pomoci kontrolovat celé provedení. 

Pro praktičtější použití jsme informace seřadili v chronologickém pořadí. Jednotlivé fáze instalace jsou 

doplněny jedním nebo více trojrozměrnými nákresy. Čtenář může srovnávat s dvojrozměrnými ilustracemi 

na konci tohoto dokumentu, pokud potřebuje dodatečné informace.

Tato kapitola se skládá z následujících částí:

1 Instalace membrány . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 3.3

2 Spojování membrán . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 3.7

3 Připevňování po obvodu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 3.9

4 Lemování zdí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 3.10

5 Rohy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 3.12

6 Prostupy potrubí. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 3.13

7 Vpusti a přepady. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 3.16

8 Dilatační spáry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 3.18

9 Okraje střechy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 3.19

10 Ukončení na zdi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 3.20

11 Oprava membrány . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 3.21

12 Různé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . str. 3.22
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3.1 Instalace membrány

3.1.1 Instalace membrány – obecně

Firestone doporučuje pro jednotlivé systémy následující šířku rolí.

Systém   Šířka rolí (m)

Přitěžovaný – obrácená střecha   2,44 – 3,05

M.A.S.   1,50 – 2,00 – 2,44

Plnoplošně lepený   2,44 – 3,05

Před instalací střešní membrány musí stavitel zkontrolovat, zda podklad vyhovuje požadavkům společnosti Firestone.

Veškeré vady v podkladu se musí odstranit a konečná plocha podkladu se musí upravit tak, aby byla připravena v sou-

ladu s dříve uvedenými požadavky. Je důležité, aby podklad byl bez ostrých hran a prvků, které by mohly poškodit

membránu. Podklad očistěte nebo nainstalujte podle potřeby geotextilii.

Roli TPO umístěte co nejpřesněji do konečné polohy. Před instalací a taktéž během ní kontrolujte, zda není poškozen

obal role. Rozbalte každou roli TPO a ještě před upevňováním, stříháním nebo svařováním ji nechejte volně ležet asi 

30 minut proto, aby se uvolnilo pnutí vzniklé při balení. Nad každou vpustí prostřihněte fólii křížem za účelem 

odvodnění střechy v případě náhlého deště.

Folie TPO by se měly instalovat takovým způsobem, aby byly spoje v ploše a na okrajích nainstalovány „po vodě“. 

Pro zjednodušení aplikace jsou velice důležité rovné střihy.

Ponechte si dostatek materiálu pro spojování, protože přesah sousedních fólií závisí na typu spojení a upevnění.

Během instalace může být zapotřebí přitížení, aby se membrána udržela na místě, než bude ukotvena k podkladu. Mezi

doporučené způsoby dočasného přitížení patří pytle s pískem a jiné neabrazivní materiály jako gumové pneumatiky,

atd. Nikdy neopouštějte stavbu bez dočasného zatížení volně položených membrán.
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3.1.2 Instalace membrány – Mechanicky kotvený systém (M.A.S.)

Použití

Tento postup se používá pro mechanicky kotvený systém M.A.S.

Postup instalace

Výpočet sání větru určí hustotu a umístění kotvících prvků, rozměry zón sání větru (rohové, obvodové zóny, atd..).

Zvolte rozměr membrány TPO v závislosti na výsledcích výpočtu sání větru. Použijte následující tabulku 

k výběru nejvhodnějšího rozměru role TPO.

Rozteč mezi kotvami (m)   Šířka role (m)

1,35   1,50

1,85   2,00

2,29   2,44

Umístěte sousedící role tak, aby se překrývaly min. o 150 mm po stranách a 75 mm na koncích. Nechte roztažené 

role volně ležet po dobu cca 30 minut. Pokládejte folii TPO tak, aby každý pás membrány s obnaženým okrajem 

(stříháním, řezáním), byl instalován jako spodní vrstva. Pokud přece jenom dojde k vystavení obnaženého okraje mem-

brány UV záření a povětrnostním vlivům, je nutno obnažený okraj chránit tmelem Firestone Cut Edge Sealant nebo

TPO General Purpose Sealant.

Vnitřní okraje membrány jsou mechanicky kotveny k podkladu pomocí vhodných kotev. Podložky kotev musí být 

uchyceny min. 20 mm od okraje membrány.

V centrální zóně střechy se membrána kotví odpovídajícími vruty a podložkami na dlouhé straně fólie. V případě 

trapézových plechů jako podkladu je doporučeno, aby pásy membrány byly kotveny kolmo na vlny trapezoidů, aby 

se konstrukce nepřetížila.

V oblasti zvýšeného namáhání saní větrem, jako obvodové a rohové zóny, můžeme membránu TPO přilepit k pokladu

podle návodu technického oddělení Firestone nebo mechanicky přikotvit v přesazích. Pokud je výpočtem sání větrem

požadována menší rozteč, než je zmiňována v tabulce, membrána o rozměru 2,00 m nebo 2,44 m může být rozděle-

na na dvě části o rozměrech 1,00 m respektive 1,22 m, s roztečí kotev 0,85 m respektive 1,07 m.

Podél vnitřního okraje fólií v okrajové zóně by se měla nainstalovat souvislá řada kotev, aby se oddělily obvodové zóny

od středové zóny střechy. V případě plnoplošně lepené obvodové zóny se musí dávat pozor, aby se nedostalo lepidlo

na vnitřní část obvodových fólií umístěných za kotvícími prvky vnitřního obvodu.

Při práci na souvislém podkladu (beton, dřevo,…) můžete z praktických důvodů použít alternativní rozmístění TPO 

fólií a kotvících prvků. V tomto rozmístění se fólie a kotvící prvky okrajové zóny pokládají rovnoběžně s okrajem 

střechy. Fólie v ploše se mohou pokládat v nejpraktičtějším směru.

Kotvy musí být řádně uchyceny do pokladu. Dávejte pozor na protočení vrutů, protože tím výrazně snížíte jejich odpor

proti vytržení.  Doporučujeme použít nářadí s možností nastavení stupně utahovacího momentu. Jakmile je na nářadí

nastavená správná hodnota, instalace kotvících prvků bude vykazovat konstantní kvalitu.

Okrajový a boční přesah sousedících pásů by měl být posunut na vazbu.
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3.1.3 Celoplošně lepený systém lepidlem Bonding Adhesive

Použitelnost

Tato metoda se používá pro plnoplošně lepené systémy a jako alternativa k mechanickému ukotvení v okrajových 

zónách mechanicky kotvených systémů.

Instrukce pro instalaci

Sousední fólie položte s minimálním přesahem 75 mm a nechte je volně ležet pro uvolnění napětí, minimálně 

30 minut. 

Umístěte fólie TPO tak, že každý stříhaný, řezaný okraj bude použit jako spodní vrstva ve spoji, kdykoliv to bude mož-

né. Pokud přece jenom dojde k vystavení obnaženého okraje membrány UV záření a povětrnostním vlivům, je nutno

obnažený okraj chránit tmelem Firestone Cut Edge Sealant nebo TPO General Purpose Sealant.

Přetáhněte zpět polovinu membrány, abyste měli přístup k spodní straně a podkladu. Membrána by měla být přehnu-

tá volně, aby se během instalace a po ní netvořily záhyby. 

Před lepením odstraňte prach a další cizorodé látky. Podklad a lepenou plochu první fólie očistěte tuhým smetákem.

Membrána TPO je celoplošně lepena použitím lepidla TPO Bonding Adhesive. Před aplikací a během ní lepidlo míchej-

te, abyste dosáhli stejnorodé směsi bez usazenin na dně. Správně promíchané lepidlo má zásadní význam pro

požadované vlastnosti a stejnoměrnost nalepení.

Lepidlo Bonding Adhesive naneste válečkem na obě lepené plochy v tenké vrstvě. Firestone doporučuje, aby lepidlo

nanášeli minimálně dva pracovníci, aby se dosáhlo stejnoměrných časů schnutí. Pro urychlení instalace naneste lepid-

lo nejprve na světlejší nebo zastíněný podklad z důvodu delšího schnutí lepidla. Pozor, aby lepidlo netvořilo 

během aplikace kapky nebo kaluže. Příliš velké množství lepidla prodlouží dobu schnutí a zpomalí aplikaci. Použití 

automatického válečku může urychlit aplikaci a vydatnost díky lepší distribuci lepidla. Pro rovnoměrné nanášení lepid-

la používejte velké válečky s krátkým vlasem odolné proti rozpouštědlům (200 až 250 mm široké). Dávejte pozor, 

abyste nenanášeli lepidlo na plochy, které budou později svařovány. Spojovací plochy, které musí zůstat čisté, si označte 

křídovací šňůrou.

Rozpouštědla nechte přirozeně odvětrat, dokud je povrch lepivý. Doba schnutí se bude lišit podle různých klimatických

podmínek a množství naneseného lepidla. Nikdy nepoužívejte horkovzdušný vysoušeč k urychlení tohoto procesu.

Lepidla na bázi rozpouštědel mají tendence vytvářet za studeného počasí tužší slupku ještě před tím, než stačí lepidlo

vyschnout v celé své vrstvě. Z tohoto důvodu přejeďte prstem po lepidle, abyste zjistili, zda je zaschlé v celé tloušťce.

Když při pohybu prstem odhalíte vlhké nebo lepkavé lepidlo, není ještě připraveno k přiložení. Spojení dvou podkladů,

které nemají kompletně vyschlé lepidlo, bude mít za následek vznik boulí a bublin v membráně vytvořené rozpouštěd-

ly, které nemohou uniknout z lepidla. 

Během odvětrávání lepidla první fólie rozložte sousední folie a nechte je uvolnit napětí.

Přilepte membránu souvislým nasunutím na podklad, pomalu a rovnoměrně, aby se minimalizovala tvorba faldů. 

Polovinu fólie s vrstvou lepidla zatlačte na podklad tuhým smetákem, aby došlo k dobrému kontaktu lepených ploch.

Silnějším stlačením dosáhnete pevnějšího spojení. Zopakujte postup lepení i na druhé polovině fólie. 

Je-li venkovní teplota nižší než 10°C, je třeba přijmout zvláštní opatření. Určité kombinace teploty a vlhkosti mohou

způsobit kondenzaci na lepené ploše. Pokud taková situace nastane, plochy neslepujte k sobě. Počkejte, až podmínky

prostředí nebudou způsobovat kondenzaci, osušte plochu čistými, suchými hadry, naneste další tenkou vrstvu lepidla

a pokračujte v postupu.
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3.1.4  Instalace membrány s přitížením

Použití

Tato metoda se používá pro přitěžované a obrácené systémy.

Postup instalace

Přilehlé folie položte s minimálním přesahem 75 mm a nechte je volně ležet pro uvolnění napětí (minimálně 30 min.).

Umístěte folie TPO tak, že každý stříhaný, řezaný okraj bude jako spodní vrstva ve spoji, kdykoliv to bude možné. Pokud

ce jenom dojde k vystavení obnaženého okraje membrány UV záření a povětrnostním vlivům, je nutno obnažený okraj

chránit tmelem Firestone Cut Edge Sealant nebo TPO General Purpose Sealant.

Volně položenou membránu TPO pokryjte co nejdříve:

Štěrkem zakulaceným, hladkým, říčně praným bez zlomených částí adekvátní velikosti (zrnitost 16-32 mm).

Ujistěte se, zda je střešní membrána kompletně pokrytá. Požaduje se zátěž o minimální hmotnosti 50 kg/m2. 

Nicméně taková zátěž nemusí vždy stačit na kompletní pokrytí membrány nebo nestačí dle výpočtu sání větrem.

Drceným štěrkem. Tento typ zátěže obsahuje ostré části a může během instalace poškodit membránu TPO. 

Firestone proto doporučuje instalaci ochranné vrstvy geotextilie (min. 200 gr/m2) mezi zatížení a membránu.

Betonovými dlaždicemi s hladkým povrchem. Přímo pod betonové dlaždice nainstalujte ochrannou vrstvu 

geotextilie nebo další kus membrány TPO.

Jinými typy zátěže (zeminou, monolitickým betonem apod.), které se mohou používat u jiných typů 

aplikací (parkoviště, zelené střechy, atd. ). Tyto zátěže ale vyžadují speciální návrh. Místní normy určí typ, 

adekvátní velikost a minimální hmotnost zátěže. Dodatečné detaily konzultujte s technickým oddělením 

firmy Firestone.

V případě rekonstrukce střechy můžete použít stávající štěrk za předpokladu, že má správnou velikost a hmotnost. 

Doporučuje se nainstalovat ochrannou geotextiliii (min. 200 gr/m2) mezi membránu TPO a původně použitý štěrk.

Neskladujte zátěž na jednom místě střechy. Zatížení rozprostřete na TPO membráně podle požadavků. Používejte 

lehké nářadí bez ostrých hran (kolečka s gumovými koly, stěrky), vyhněte se přímému kontaktu s membránou. Kolem

čerstvě nainstalovaných detailů rozprostřete zátěž rukou nebo nohou tak, abyste je nepoškodili. Zatížení, které 

je odsunuto dlaždicemi manipulačních chodníků, by se mělo rozprostřít kolem dlaždic, aby byla dodržena průměrná

plošná hmotnost přitížení.

U střech s plochým okrajem není povolena instalace TPO obslužných chodníků do 3 m od okraje střechy. Používejte 

betonové dlaždice.

U obrácené skladby střechy instalujte extrudovaný polystyren přímo na TPO membránu. Izolační desky by měly být 

nainstalovány v rozmezí 6 mm od všech výstupků, prostupů apod. Izolační desky nelepte k membráně, ani k sobě. 

Na izolaci rozbalte ochrannou rohož s podélným přesahem min. 100 mm a na konci min. 150 mm. Rohož by měla 

u všech vertikálních prostupů dosahovat 10 mm nad přitěžovací vrstvu.
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3.2 Svařování membrány TPO

Všeobecné požadavky

Všechny spoje se provádí svařováním horkým vzduchem. Kdekoliv je to možné, použijte ke svařování  horkovzdušný

automat, který byl výrobcem určen k takovémuto použití. Ruční svařovací pistole by měly být používány pouze tam,

kde je to nevyhnutelné a kde by použití svařovacího automatu nebylo praktické. 

Nastavení svařovacího aparátu je odpovědností pracovníka na střeše. Proud vzduchu, teplota a rychlost pojezdu musí

být přizpůsobena konkrétním povětrnostním podmínkám, aby byla zajištěna pevnost spoje. Na začátku každého dne

je nutno provést destruktivní test spoje pro ověření správnosti nastavení parametrů svařovacího přístroje.

Typické nastavení při 10°C a slunečném dnu jsou následující: 420 – 620°C při pojezdu 2,4 – 3,7  m/min s 2 závažími

a 80 -100 % proudu vzduchu. Tato nastavení jsou obvyklá pro venkovní teplotu od -6°C do 33°C.

Pokud se mění povětrnostní podmínky, musí se upravit nastavení svářečky. Toto je doporučeno provádět 

na zbytcích materiálu. Dále se musí provádět destruktivní test spoje na začátku každého pracovního dne a při každém

přerušení svařovacích prací (výpadek proudu, vypnutí svařovacího automatu, změna podmínek svařování, přestávka 

na oběd). Ze spoje musí být vyříznut vzorek, roztrhnut pro kontrolu kvality svaru a tento s popisem místa odběru, 

data  osoby svářeče založen do stavebního deníku. Správně provedený spoj se při roztržení oddělí vždy na výztuži.

Veškeré svařovací zařízení musí mít dostatečnou dodávku elektřiny. Je doporučeno používat generátor proudu, aby 

dodávka elektřiny byla stejnoměrná a dostatečná.

Minimální požadavky na elektrickou energii jsou: 220 voltů, 30 amp, 7500 wattů nebo více, pokud to doporučuje 

výrobce. Doporučuje se, aby každý svářecí přístroj měl svůj vlastní generátor. Více svářecích přístrojů může napájet 

generátor regulovatelným napájením. Ve většině případů stačí navýšení napájení od 7500 wattů do 10 000 wattů.

Instrukce k instalaci

V této tabulce jsou popsány přesahy membrány v závislosti na typu střešního systému.

Systém   Min. přesah membrány

Přitížený, obrácená střecha, lepený   75 mm

Kotvený    150 mm (přesah s mechanickým kotvením) 

75 mm (přesah bez mechanického kotvení)

Pokud je oblast spojů velmi znečištěna měla by být vyčištěna přípravkem Splice Wash SW-100. (Alternativně je možno

použít Aceton nebo Xylen). Menší znečištění stačí omýt vodou.

Pokud se při svařování materiál stává tekutým, je svářečka příliš horká. Při svařování automatickou svářečkou by měl 

ze spoje vytéct malý šedý návalek.

Spoje provedené automatickou svářečkou musí být minimálně 38 mm široké. Spoje provedené ruční svářečkou musí

být široké minimálně 50 mm.

Každý den vyzkoušejte všechny dokončené spoje plochým šroubovákem nebo zahnutým šídlem na integritu spoje.

Zkouška může být provedena po vychladnutí spoje. Každý nesprávně provedený spoj musí být opraven. 
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Upozornění:

Při použití membrány tloušťky větší než 1,20 mm musí být provedeny na všech křížení spojů záplaty. Záplaty mohou

být vystřiženy z pásu nevyztuženého TPO Flashingu.

Všechny stříhané kraje membrány s obnaženou výztuží musí být chráněny před vnikáním vlhkosti použitím tmelu TPO

Cut Edge Sealant nebo UltraPly TPO General Purpose Sealant.

V případě kotveného systému jsou vnitřní okraje membrány mechanicky kotveny k podkladu pomocí vhodných kotev.

Podložky kotev musí mít okraj min. 20 mm od okraje membrány. Vzdálenost kotev je maximálně 250 mm osově, vět-

ší rozteče je nutno konzultovat s technickým oddělením Firestone nebo dovozce.
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3.3  Kotvení po obvodu

3.3.1  Všeobecné informace

Aby se zohlednil pohyb nosné konstrukce, napětí vznikající při manipulaci a výrobě fólií TPO, a přenesení tepelných 

dilatací, měla by být TPO membrána mechanicky ukotvena ve všech místech, kde membrána končí nebo mění směr 

v úhlu větším než 15°, jako jsou okraje střech, atiky, vnitřní stěny, místa kolem střešních prostupů, atd.

Kdyby kotvení nepřeneslo tato napětí, membrána by se mohla roztrhnout nebo vytrhnout z ukončení a začít propou-

štět vodu do budovy. Výjimky, kde lze připevnění po obvodu vypustit, jsou omezené, např. kolem prostupů trubek 

s průměrem menším než 125 mm a kolem čtvercových prostupů, které mají menší rozměry než 100 x 100 mm. 

V situacích, kdy se připevnění po obvodu vyžaduje, ale není proveditelné, se poraďte s technickým oddělením firmy

Firestone.

3.3.2  Kotvení po obvodu pomocí vrutů a podložek

Postup instalace

Vruty s podložkami jsou po obvodu kotveny buď do podkladu nebo do atiky. Výběr typu kotvení vyberte dle snadnos-

ti provedení (typ podkladu, typ a tloušťka tepelné izolace).

Vodorovné ukotvení – kotvení do podkladu

Umístěte podložky co nejblíže k místu, kde se mění směr úhlu, min. vzdálenost podložky od okraje membrány je 

15 mm. Membrána TPO musí přesahovat min. 15 mm za okraj podložek. Podložky mohou mít osovou vzdálenost max.

300 mm. Podložky by měly být umístěny v rámci možností co nejblíže k vnitřním nebo vnějším rohům, max. vzdále-

nost podložek od rohů je 150 mm.

Svislé ukotvení – kotvení do atiky

TPO membrána by měla přesahovat min. 15 mm nad okraj podložky. U zaoblených atik by se měla membrána vyříz-

nout podle tvaru zaoblení, aby se na ploše membrány nevytvořily záhyby.

Nainstalujte podložky na atiku v rozmezí 15 mm od změny úhlu, ale tak, aby vruty nebyly dále, než 150 mm od mís-

ta změny úhlu. Podložky se musí kotvit v rozestupech max. 300 mm odpovídajícími vruty. Při předvrtání otvorů ve zdi

vysajte veškerý prach vysavačem, než začnete s lemováním atiky. V místě změny úhlu podkladu musí membrána 

dobře kopírovat podklad, jinak může dojít k jejímu poškození.

3.3.3  Ukončení pomocí TPO poplastovaného plechu

Postup instalace

Poplastovaný plech Firestone TPO mechanicky ukotvěte k nosnému podkladu použitím vhodných kotvících prvků.

Kotvy instalujte po 100 mm, aby nedocházelo k vyboulení plechů. Pro lepší uchycení plechů doporučujeme použít pod-

ložky, které nám dovolí zvětšit vzdálenost vrutů. Kotvící prvky by neměly být umístěny k okraji plechu blíže, než 15 mm.

Podložky a vruty by měly být umístěny co nejblíže k vnitřním a vnějším rohům.

Nainstalujte části poplastovaných plechů s dilatací 3 až 6 mm mezi sousedícími plechy.

Při předvrtání otvorů ve zdi vysajte veškerý prach vysavačem, než začnete s lemováním atiky.

Nainstalujte přes spoj TPO plechů tepluvzdornou lepicí pásku šířky 50 mm, jako separaci proti pohybu plechů při 

teplotní dilataci. Navařte membránu TPO z plochy na lemování z plechů TPO. Poté přivařte 15 cm široký pás z TPO

membrány nebo TPO Unsupported Flashing přes spoje plechů dle specifikace technického oddělení Firestone. Spoje

musí splňovat standardní požadavky definované Firestone v kapitole 3.2.
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3.4  Lemování zdi

Detaily lemování zdí odpovídají dvěma metodám kotvení po obvodu, popsaným v předcházející kapitole. Buď můžeme

membránu TPO navařit na lemování z TPO poplastovaného plechu (viz § 3.3), nebo můžeme olemovat atiku 

samostatnými pásy membrány TPO. Lemování zdí by mělo být vždy zakončeno jedním z těchto detailů, které jsou 

zobrazeny na konci této části technického manuálu.

3.4.1  Lemování použitím membrány TPO

Obecné pokyny pro instalaci

Zhodnoťte podklad a kvalitu stávajícího lemování. Podklad musí být pevný a musí umožňovat dostatečnou přilnavost.

Spárované zdivo, profilovaný plech, nerovné podklady a některé typy izolačního materiálu mohou vyžadovat instalaci

krycí vrstvy v souladu s již dříve uvedenými požadavky. Pokud není přilnavost podkladu dostatečná, odstraňte uvolně-

né, nezajištěné lemování, asfaltové pásy s posypem nebo natřené plechy, abyste získali hladký a pevný podklad.

Mezilehlé ukotvení TPO při lemování zdí, je vyžadováno bez ohledu na výšku atiky, a to v případě, že membrána 

TPO není přilepena na aitiku nebo svislou konstrukci. V takovém případě se instalace řídí podmínkami uvedenými 

v následující tabulce.

Výška svislé konstrukce   Požadavky na mezilehlé kotvení

do 0,45 m   žádné

> 0,45 m   po 0,6 m, při použití vhodné kotvící techniky, max. vzdálenost vrutů 300 mm osově.

V případě, že je membrána TPO nalepena na svislou konstrukci, mezilehlé kotvení je vyžadováno dle podmínek, 

které jsou uvedeny v následující tabulce.

Výška svislé konstrukce   Požadavky na mezilehlé kotvení

do 1,0 m   žádné

od 1,0 do 2,0 m  Jedno kotvení v polovině výšky svislé konstrukce při použití vhodné kotvící techniky, 

max. vzdálenost vrutů 300 mm osově.

nad 2,0 m  Jedno kotvení každý metr při použití vhodné kotvící techniky, max. vzdálenost vrutů 300 mm osově.

Všechny spoje musí být provedeny dle požadavků v § 3.2.

Pro zjištění správného rozměru materiálu TPO uvažujte plochu stěny při dodržení požadované výšky pokrytí, plus min.

150 mm pro překrytí v místě horizontálního spoje a dalších 150 mm pro každé požadované mezilehlé kotvení dle již

zmiňovaných pravidel. Pečlivá příprava správné velikosti fólie šetří Váš čas.
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Lepení membrány TPO na zeď, atiku, svislou konstrukci všeobecně.

Položte pás TPO 150 mm od rohu podél zdi, kterou budete lemovat. Naneste lepidlo TPO Bonding Adhesive na pás

TPO a zároveň na podklad, ke kterému se pás bude lepit. Lepidlo nanášejte rovnoměrně válečkem, vyvarujte se tvor-

bě kaluží a hromadění se nátěru v rohu, rozdílná tloušťka lepidla prodlužuje dobu schnutí a následně instalace. Ujistěte

se, že oblast spojů zůstala čistá.

Nechte lepidlo zaschnout. Doba schnutí se liší v závislosti na povětrnostních podmínkách. Schnutí lepidla můžete zkon-

trolovat tak, že se dotknete plochy čistým suchým prstem. Při dotyku zatlačte na lepidlo, abyste zjistili, zda není vrstva

lepidla pod povrchem lepkavá. Když při pohybu prstem odhalíte vlhké nebo lepkavé lepidlo, není ještě připraveno 

k přiložení membrány. Při napojení na kovové lemování působí kov jako bariéra pro rozpouštědla. Rozpouštědla se 

mohou v tomto případě odpařovat jen přes jednu plochu. Proto je proces schnutí pomalejší než na membráně.

Po zaschnutí lepidla vyrolujte membránu TPO na stěnu. Přitlačujte lemování k podkladu rukou, potom nalepenou 

plochu dotlačte tuhým kartáčem.

Svařením dokončete spoj mezi lemováním a hlavní střešní fólií.

Detaily:

Sousední pruhy lemování stěn se spojují pomocí standardních spojovacích metod. Požaduje se instalace záplaty 

na patě spoje.
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3.5  Rohy

3.5.1  Všeobecné informace

Tato kapitola popisuje detaily vnitřních a vnějších rohů.

Všechny detaily rohů musí být provedeny pomocí jedné z následujících technik:

Použitím prefabrikovaných tvarovek (vnitřní & vnější)

Použitím nevyztuženého pásu TPO Unsupported Flashing

Postup instalace

Prefabrikovaná tvarovka TPO obsahuje jeden vnitřní a jeden vnější roh, proto se musí upravit dle potřeby detailu.

Ustřihněte potřebný roh z tvarovky a ještě před samotnou instalací svařováním zakulaťte všechny rohy tvarovky.

Věnujte zvýšenou pozornost při procesu svařování, aby nedošlo k poškození tvarovky vlivem příliš velkého tepla.

Pro více informací ohledně vnitřních a vnějších rohů nalistujte Oddíl 5 této technické příručky.
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3.6  Prostupy potrubí

3.6.1  Obecné informace

Tato kapitola obsahuje informace o provedení detailů kolem kruhových a nepravidelně tvarovaných střešních prostupů.

Veškeré prostupy procházející membránou by se měly olemovat pomocí jedné z následujících metod:

Pre-Molded Pipe Flashing (prefabrikované tvarovky)

Lemování potrubí vytvořené na střeše

Kapsa na prostupy

U rekonstrukcí střech se musí veškeré stávající lemování odstranit (např. olověné plechy, stávající střešní membrány,

tmely apod.) před instalací nového detailu. Těsnění lemu se musí provést přímo na prostup.

Veškeré potrubí musí být ukotvené ke střešní konstrukci, protože volné trubky se pohybují a mohly by poškodit 

lemování.

Veškeré součásti z TPO by měly být chráněny před přímým kontaktem se zdroji tepla nebo páry, když provozní teplota

prostupu přesahuje 60°C. V takových případech se lemování může nainstalovat přímo na kryt tepelné izolace. Botky

na potrubí vyžadují instalaci dešťového límce na spojení manžeta/trubka.

Všechny kovové profily používané u prostupů potrubí musí mít zaoblené rohy.

3.6.2  Prefabrikovaná botka TPO na prostupy potrubí

Použití

Firestone UltraPlyTM TPO Pipe Flashings jsou prefabrikované botky určené k utěsnění prostupu potrubí.

Universal Pipe Flashing jsou určeny pro kruhové trubky o průměru od 25 do 152 mm, které mají horní konec trubky

přístupný pro přetáhnutí tvarovky na prostup.

Large Pipe Flashing jsou určeny pro kruhové trubky o velikosti průměru od 106 do 203 mm, které mají horní konec

trubky přístupný.

Tuto metodu nelze použít v následujících případech: trubky konstrukční oceli, několikanásobné prostupy umístěné 

blízko sebe, když je trubka umístěna příliš blízko zdi, ohebné prostupy jako kabely, prostupy na nerovných plochách,

nebo když se jedná o tenké kovové komíny nebo horké trubky.

Postup instalace

Očistěte trubku a membránu kolem prostupu (asi 150 mm) pomocí roztoku Splice Wash, pokud je oblast budoucího

spoje znečištěna. Je-li trubka zkorodována nebo je nemožné očistit ji roztokem, použijte ocelový kartáč a poté rozto-

kem Splice Wash.

Vyberte botku odpovídající velikosti (universální, velkou) dle průměru prostupu a upravte průměr otvoru botky tak, aby 

dobře zapadala do velikosti prostupu ještě před samotnou instalací. Střih veďte tak, aby byl právě vytvořený otvor 

v botce menší než průměr prostupu. Přivařte botku na fólii a instalujte svěrný kruh a tmely dle aktuálních specifikací

UltraPly TPO.

Nainstalujte nerezový svěrný kruh a utáhněte pojistný šroub. Je důležité, aby svěrný kruh seděl na ploše botky přiléha-

jící k trubce. Nakonec aplikujte pruh pomocí tmelu General Purpose Sealant kolem celého obvodu v místě přechodu

botky a prostupu. 
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3.6.3  Field Fabricated Pipe Flashing 

– lemování prostupu pomocí nevyztuženého TPO unsupported Flashing

Použití

Tato technika se používá na kruhové trubky nebo konstrukce, kde není přístup k hornímu okraji trubky a na trubky 

s větším průměrem než 203 mm. Tato metoda se nemůže používat na vícenásobné prostupy, ohebná vedení, kabely,

malé trubky – průměr menší než 25 mm a horké trubky.

V některých případech je nutno nastřihovat membránu TPO pro položení kolem prostupů. Střih musí být opraven 

krycím pásem ještě před instalací lemování TPO unsupported Flashing. Krycí pás musí překrývat řez minimálně 

o 75 mm ve všech směrech od místa střihu.

Pokyny k instalaci

Nahlédněte na rozkreslení detailu v Oddíle 5 tohoto dokumentu.

3.6.4 Kapsa na prostupy

Použití

Kapsy na prostupy se používají jako poslední možnost u lemování prostupů, které není možné utěsnit žádným jiným

způsobem. Tato metoda se používá na shluky trubek, na střešní prostupy s nepravidelným tvarem, na otevřené profily, 

na malé trubky o průměru méně než 25 mm. Prefabrikovaná kapsa na prostupy se používá do průměru detailu 90 mm,

nad 90 mm vyrobíme kapsu na prostupy z plechu TPO.

Postup instalace

Ještě před instalací kapsy utěsněte provizorně prostupy, aby nedošlo k úniku tmelu Pourable Sealer do střešního systé-

mu, popřípadě do budovy. V mnoha případech se musí membrána rozříznout, aby se mohla položit kolem prostupu.

Rozříznutá membrána musí být opravena ještě před instalací kapsy. Krycí kus musí přesahovat řez o min. 75 mm 

na všechny strany.

Možnost A: Prefabrikovaná kapsa TPO na prostupy

Roztáhněte plastový kruh a položte jej kolem prostupu. Pokud nelze prefabrikovanou kapsu na prostupy přetáh-

nout přes prostup, tak ji rozřízněte a pečlivě umístěte na plastový kruh, aby jej manžeta přesahovala. Uřízněte kus

TPO Flashing aby jste s ním utěsnili řez v manžetě i membráně. Přivařte lemování na svislý řez manžety. Manžetu

vycentrujte kolem prostupu a přivařte přírubu k fólii. Dále pokračujte přivařením lemování k přírubě manžety 

a fólii. Všechny svary  a přesahy důkladně válečkujte.
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Možnost B: Kapsa na prostupy z poplastovaných plechů TPO vytvořená na staveništi

Ještě před instalací kapsy na prostupy je zapotřebí zaoblit všechny rohy příruby. Mezi všemi prostupy a mezi 

každým prostupem a stranou kapsy musí být prostor 25 mm. Minimální výška kapsy na prostupy je 50 mm , což je

i min. tloušťka tmelu Pourable Dealer. Zajistěte kapsu na prostupy podle pravidel jako u kotvení po obvodu a 

olemujte dle pravidel detailu Firestone. Více informací včetně ilustrací najdete v Oddíle 5.

Pomocí štětce naneste TPO QuickPrime na všechny místa, které přijdou do styku s tmelem Pourable Sealant. Ujistěte

se, že je TPO Primer aplikován i na vrchním okraji kapsy. Nechte Primer dobře vyschnout a poté začněte do kapsy 

nalévat tmel Pourable Sealant. Informace o skladování, míchání a přípravě tmelu Pourable Sealant najdete v technic-

kých informacích o tomto produktu. Při lití tmelu do kapsy použijte tyčku, aby se tmel dostal mezi všechny prostupy.

Zkontrolujte, zda je tmel mezi všemi trubkami. Ukončete kapsu na prostupy tak, že z tmelu uděláte hřeben uprostřed

a vyzpárujete ze středu k okrajům.

Více informací včetně ilustrací najdete na konci této kapitoly.

3. In
stalace TPO

3  • 15
Instalace TPO



3.7  Vpusti a přepady

3.7.1  Střešní vpusť se svěrným kruhem

Použití

Střešní vpusti se svěrným kruhem jsou určeny pro svislé odvodňování nových střech.

Postup instalace

V případě rekonstrukce střechy se musí stávající lemování odstranit až na základnu vpusti. Poškozené stahovací objím-

ky se musí opravit nebo vyměnit. Ulomené vruty odpadu se musí odvrtat, vyklepnout a vyměnit. Na spojovaných plo-

chách mezi stahovací objímkou a odpadovou trubkou musí být rovný a čistý povrch. Vyspádujte tepelnou izolaci 

kolem odpadu, aby byl přechod z povrchu střechy na odpadní trubku hladký. Sklon by neměl přesáhnout hodnotu

1:12. Umístěte TPO membránu a poté vyřízněte otvor na střešní vpusť. Vyřízněte kruhový otvor, ale nechte 10-20 mm

membrány přesáhnout uvnitř svěrného kruhu za vruty.

V membráně TPO vytvořte čisté kulaté otvory odpovídající svěrným vrutům. Použijte děrovačku na papír nebo kladivo.

Membránu nerozřezávejte od okraje k otvorům na vruty. Naneste tmel Water Block na horní lem odpadní trubky pod

membránu v místě, kde bude osazen svěrný kruh. Na jeden odpad použijte minimálně polovinu tuby.

Svěrný kruh položte na membránu TPO a vložte utahovací vruty. Vruty utáhněte tak, abyste získali rovnoměrné stlače-

ní. Nainstalujte odpadní koš a otočnou pojistku, je-li odpad vybaven systémem otočné pojistky.

3.7.2  Vkládaná střešní vpusť

Použití

Vkládané vpusti se používají typicky u odpadů s malým průměrem a u rekonstrukcí střech.

Postup instalace

U rekonstrukcí odstraňte stávající vložky. Před instalací vložky musí být na místě membrána na ploše. Na středu vpus-

ti vyřízněte v membráně TPO kruhový otvor. Tento otvor by měl být stejně velký jako vpusť.

Do otvoru nainstalujte vložku vpusti a řádně ji připevněte k podkladu. Kolem vpusti mezi membránu TPO a přírubu

vložky naneste vrstvu tmelu Water Block. Na každou vpusť použijte minimálně jednu čtvrtinu tuby. 

Příruba se utěsní navařením membrány TPO nebo TPO Unsupported Flashing. Více informací najdete v § 3.2.

Všechny stříhané okraje s obnaženou výztužnou vložkou musí být utěsněny pomocí tmelů Firestone UltraPly TPO Cut

Edge Sealant nebo TPO General Purpose Sealant.

Další informace najdete v Oddíle 5.
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3.7.3  Boční přepadová vpusť

Použití

Boční vpusť se používá u střech s vodorovným odvodněním přes atikovou zeď nebo jako bezpečnostní přepad na 

střechách s obvodovou atikou.

Postup instalace

Vložka přepadu se obvykle skládá ze svařované kovové manžety z TPO plechu nebo již hotové prefabrikované tvarov-

ky TPO. Celý vnitřek příruby se musí olemovat, pokud není vložka přepadu vodotěsná. Všechny rohy příruby se musí 

zaoblit. U rekonstrukcí odstraňte stávající vložky a nainstalujte nové, vodotěsné.

Pás membrány TPO pro lemování musí být na místě ještě před instalací vložky přepadu. Na středu vpusti vyřízněte 

v membráně TPO kruhový otvor. Tento otvor by měl být stejně velký jako vpusť. Osaďte vpusť do otvoru. Kolem 

vpusti mezi membránu TPO a přírubu vložky naneste vrstvu tmelu Water Block. Na každou vpusť použijte minimálně

jednu čtvrtinu tuby. Příruba vložek střešních vpustí může být ukotvena pomocí podložek a talířků.

Příruba se utěsní navařením membrány TPO nebo TPO Unsupported Flashing. Více informací najdete v § 3.2.

Všechny stříhané okraje s obnaženou výztužnou vložkou musí být utěsněny pomocí tmelů Firestone UltraPly TPO Cut

Edge Sealant nebo TPO General Purpose Sealant.

Další informace najdete v Oddíle 5.
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3.8  Dilatační spáry

Použití

Dilatační spáry by se měly nainstalovat ve všech místech určených projektantem. Dilatační spáry mají vysokou trvanli-

vost díky membráně TPO, která se mimo jiné vyznačuje vysokou odolností proti roztržení a dlouhodobou životností 

i při vystavení intenzivnímu slunečnímu záření a extrémním povětrnostním podmínkám, za předpokladu, že se detaily

instalují v souladu s následujícím návodem.

Postup instalace

U přitíženého systému mohou izolační desky přemostit dilatační spáru, protože volně položená tepelná izolace a TPO

membrána se snadno přizpůsobí pohybům budovy. Spoj nosné konstrukce by měl být zakrytý pozinkovaným plechem

(min. tloušťka 1,0 mm) upevněným pomocí vrutů na jedné straně. 

U všech ostatních systémů by měla být membrána TPO mechanicky ukotvená na obou stranách dilatační spáry pomo-

cí vhodných vrutů a podložek vzdálených osově max. 300 mm. Instalujte stlačitelnou trubku, která bude podpírat 

membránu TPO. Průměr trubky musí přesahovat střešní konstrukci nebo otvor izolace o min. 25 mm. Následně 

přivařte krycí pás z membrány TPO dle standardních detailů Firestone.

Výkresy detailů v Oddíle 5 Vám poskytnou další informace ohledně jiných typů dilatačních spar.
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3.9  Okraje střechy

Použití

Detail okraje střechy by se měl nainstalovat podle požadavků projektanta na všech plochých okrajích střechy, kde kon-

čí střešní membrána a u vnitřních a vnějších okapů. Standardní detail okraje střechy uvedený v této kapitole lze použít

univerzálně. Při projektování alternativního detailu, který by byl vhodnější pro konkrétní podmínky dané střechy, se 

obraťte na technické oddělení společnosti Firestone.

Postup instalace

Na okraj střechy osaďte dřevěný hranol. Membrána TPO by měla přesahovat okraj o min. 100 mm a být celoplošně při-

lepena k přední straně dřevěného hranolu po celé jeho délce. Pomocí nerezových vrutů vzdálených 100 mm od sebe

upevněte kovový profil k dřevěnému hranolu. Kde je to možné, provádějte upevnění co nejblíže k okraji příruby. Přední

část profilu má přesahovat min. 25 mm přes dolní stranu dřevěného hranolu. Horizontální přírubu kovového profilu 

olemujte pomocí TPO QuickSeam Flashing a TPO QuickPrime Plus. Dbejte na dostatečný přesah. Zvláštní případy 

nastávají u konce role, u spojů v ploše, rohů a tam, kde se překrývají sousední kusy kovového profilu.

Vnější kovové okapy vyžadují instalaci příslušného kovového profilu, který je přizpůsobený tvaru okapu. Instalujte 

profil dle předchozího popisu a přírubu profilu olemujte pomocí TPO QuickSeam Flashing. Druhá varianta spočívá 

v použití  poplastovaného plechu TPO, na které můžeme membránu TPO jednoduše navařit.

Nikdy nezaměňujte PVC poplastované plechy za originální poplastované plechy TPO Firestone. TPO membrána je ne-

slučitelná s PVC. 

Vnější betonové žlaby by se měly olemovat samostatnými pruhy membrány TPO. Membrána použitá pro lemování 

by se měla plně přilepit k podkladu v celé délce žlabu. Dbejte na to, aby lemovací pruhy pro žlab měly min. přesah 

150mm u vnitřního okraje žlabu, aby poskytovaly dostatečný prostor pro svařovaný spoj s mechanickým kotvením.

Vnější okraj žlabu musí být ukončen detailem ukončení na zdi nebo oplechováním.

Vnitřní žlaby by se měly olemovat samostatnými pruhy membrány TPO. Membrána použitá pro lemování se musí 

celoplošně přilepit k podkladu v celém rozsahu žlabu. Kde je to možné, vyhněte se použití spojů ve žlabu tím, 

že budete používat dlouhé kusy membrány. Dbejte na to, aby lemovací pruhy pro žlab měly min. přesah 150 mm 

u vnitřního okraje žlabu, aby poskytovaly dostatečný prostor pro svařovaný spoj s mechanickým kotvením. 
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3.10  Ukončení na zdi

Použití

Detail ukončení na zdi by se měl použít podle požadavků projektanta a může se instalovat ve všech místech, kde 

končí TPO lemování na atice nebo obrubě světlíků. Standardní detail “Ukončení” uvedený v této kapitole lze použít

pro všechny systémy Firestone TPO. Při projektování alternativního detailu, který by byl vhodnější pro konkrétní pod-

mínky dané střechy, se obraťte na technické oddělení společnosti Firestone. Krycí prefabrikáty, vrchní oplechování atik

a kovové profily se používají pro zdi, které mají být zcela zakryty lemováním TPO. Ukončovací kovové profily se použí-

vají u stěn, kde nedochází k olemování v celé výšce svislé konstrukce.

Postup instalace

Atikový betonový prefabrikát

Ukončete lemování v dostatečné vzdálenosti od okraje zdi, abyste umožnili dobrou přilnavost malty ke zdi bez 

omezení vodotěsnosti detailu. TPO lemování by se mělo plně přilepit k podkladu po celé délce.

Vrchní oplechování atiky

Na horní plochu zdi nainstalujte dřevěný hranol. TPO lemování by mělo přesahovat hranu zdi o min. 50 mm a mělo 

by se plně přilepit k hranolu po celé délce. Pomocí pozinkovaných hřebíků s velkou hlavou přibijte TPO lemování 

ke svislé straně dřevěného hranolu s rozestupy 150 mm. Vnější část oplechování by měla zasahovat pod spodní stranu

dřevěného hranolu min. o 25 mm.

Závětrná lišta

Upevněte kovový profil vyrobený z poplastovaného plechu TPO vhodnými vruty vzdálenými osově 100 mm. Přírubu 

připevněte co nejblíže k jejímu okraji pro zajištění dostatečného překrytí lemovacím materiálem na obou stranách 

kotvení.  V případě potřeby očistěte membránu TPO a přírubu kovového profilu roztokem  Splice Wash. Přivařte TPO

lemování na TPO kovový profil dle standardní svařovací techniky, viz. §3.2. 

Ukončovací profil

Požadovaná výška lemování TPO by měla být určena místními předpisy. V situacích, kdy nelze této podmínce vyhovět,

doporučuje společnost Firestone, aby výška lemování přesahovala případnou hladinu vody při ucpané vpusti. Vhodné

podklady pro ukončovací profil jsou beton, hladké cihly, cihlové bloky. Ukončovací profil se nesmí nikdy montovat 

na dřevěný podklad. Ukončovací profil se musí instalovat přímo na podklad, nikdy ne na stávající lemování, stávající

plechy apod. Otvory vrtejte do cihly, zdiva nebo betonu, ne do měkkých maltových spojů. Mezi dvěmi sousedními pro-

fily udržujte minimální rozestup 5 mm. Ukončovací profil se musí rozříznout u vnitřních a vnějších rohů. Profil neohý-

bejte přes roh. Před instalací ukončovacího profilu ohněte horní stranu membrány o 20 mm a mezi membránou a zeď

naneste vrstvu tmelu Water Block.

Upevněte ukončovací profil vhodným hmoždinkovým systémem s rozestupy po 200 mm. Ukončovací profil musí 

vykázat stálé souvislé stlačení a může být vyžadováno dodatečné kotvení. Každý ukončovací profil se musí upevnit 

max. 25 mm od konce. Poté naneste na horní hranu ukončovacího profilu tmel General Purpose Sealant. Ve všech mís-

tech, kde končí lemování střešní plochy nainstalujte ukončovací profil svisle a naneste vrstvu tmelu General Purpose

Sealant na obě strany profilu. 

Zapuštěné oplechování

Lemování TPO se musí nahoře mechanicky ukotvit pomocí plochého kovového pásku. Poté naneste na horní plochu

kovového pásku vrstvu tmele General Purpose Sealant. Zapuštěné oplechování by mělo překrýt horní okraj kovového

pásku nejméně o 100 mm.
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3.11  Opravy membrány

Použití

Oprava řezů a děr v membráně TPO nebo v Unsupported Flashing, při znečištění membrány nebezpečnými látkami 

nebo nesprávně provedenými spoji.

Postup instalace

Vyztužená membrána TPO

Záplaty musí mít min. velikost 150 mm x 150 mm a musí přesahovat poškozené místo min. o 75 mm na každou 

stranu. Záplata musí být celoplošně přivařena k membráně TPO.

Tam, kde je to vhodné, můžeme použít pásy vyztužené membrány, např. opravy ve spojích. Šířka pásu musí být  

min. 150 mm a přesahovat min. o 75 mm na každou stranu od místa poškození. Svařovaný spoj musí být min. 38 mm

široký na každé straně.

POZNÁMKA: Věnujte zvýšenou pozornost pozici krycího pásu, aby se dodržel přesah min. 75 mm od místa poškození. Pás 

můžete provizorně uchytit bodovými svary.

Nevyztužená membrána:

Nevyztužená membrána se používá k opravě detailů, kde dochází ke změně úhlu membrány, jako prostupy, vertikální

spoje na zdi, rohy apod. Všechny nevyztužené záplaty musí být celoplošně přivařeny přesahovat o min 50 mm na kaž-

dou stranu od místa poškození. Minimální velikost záplaty je 100 mm x 100 mm.

Faldy

Faldy, vzduchové kapsy a bubliny se mohou proříznout a po vyčištění znovu svařit. Pokud jsou faldy v nepřístupných

místech, doporučujeme použít záplatu dle předchozího popisu.

POZNÁMKA: Dbejte zvýšené pozornosti při svařování u oprav. Při svařování malých oblastí dochází snadněji  k přehřátí materiálu.

Proto snižte teplotu vzduchu, aby nedošlo k narušení materiálu TPO. K opravě faldů ve spojích použijte menší 

trysku. Před opravou vždy důkladně očistěte poškozené místo.

3. In
stalace TPO

3  • 21
Instalace TPO



3.12  Různé

Servisní chodníky

Před přivařením servisního chodníku TPO Walkway Pad k TPO membráně, očistěte pečlivě membránu od špíny, prachu

apod. Nechte roli materiálu uvolnit napětí vnesené balením v továrně. Pro lepší výsledek instalujte servisní chodník 

během nejteplejší části dne. Pokud instalaci provedete v chladném počasí, vlivem teplotní roztažnosti se mohou 

ve zvýšených teplotách vytvořit v chodníku bubliny. Připravte si chodníky v max. délce 3 metrů a položte chodník TPO

Eco Walkway Pad profilovanou stranou nahoru.

Poté přivařte jednotlivé části chodníků ke střešní membráně TPO pomocí standardních techniky. Z důvodu větší tloušť-

ky pochozího chodníku, může být zapotřebí jiné nastavení svařovacího aparátu. Dbejte zvýšené pozornosti při svařo-

vání v místech, kde probíhají spoje střešních membrán, je třeba zajistit kvalitní svaření bez poškození stávajících spojů.

Obvod chodníku by měl být přivařený po částech 60 cm s mezerou cca 20 cm mezi jednotlivými sekcemi.

Dočasné utěsnění

Dočasné utěsnění slouží k zabránění poškození dokončené části nové instalace vlhkostí a je zodpovědností prováděcí

firmy. Lemování, ukončovací detaily a dočasná uzavření musí být dokončena na konci pracovního dne tak, aby byla 

zaručena vodotěsnost každý den.

Označte si volný okraj nedokončené části na podkladu. Ohněte membránu min. o 200 mm. Pomocí křídy si udělejte

rovnou čáru na podkladu do 100 mm od prvních značek. Naneste vrstvu tmelu Water Block na křídovou čáru v množ-

ství 3 bm/tubu. Nechte membránu volně spadnout na Water Block a naneste dočasné přitížení, aby byl spoj pod 

souvislým tlakem. Příští pracovní den odřízněte 200 mm část na konci membrány, kterou si označíte křídou.
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4 Tech. údaje o produktech

Společnost Firestone vyvinula kompletní sortiment střešních produktů zahrnující TPO membrány, lemování,

lepidla, produkty QuickSeam, tmely, čisticí prostředky, vruty a další  související produkty, aby vytvořila homo-

genní střešní systémy TPO. Každý komponent byl pečlivě vybrán, aby nabídl vlastnosti požadované projektem

a aby byl slučitelný s různými konstrukcemi střechy popsanými v tomto dokumentu. Tato kapitola obsahuje

údaje o následujících produktech Firestone:

TPO membrána a lemování

Střešní membrána UltraPly TPO …………………………….................................................... str. 4.3

UltraPly TPO Flashing………………………………………….................................................. str. 4.5

UltraPly TPO vnitřní/vnější rohy………………………….......................................................... str. 4.6

UltraPly TPO malá a velká Pipe Flashing botka na prostupy………………..............................str. 4.7

UltraPly TPO záplata pro T spoje……………………………………......................................... str. 4.8

UltraPly TPO kapsa na prostupy………………………….........................................................str. 4.9

TPO Eco Walkway Pad pochozí chodník………………………………………….......................str. 4.11

TPO QuickSeam Flashing pro lemování a detaily………………………………………..............str. 4.12

Primery, lepidla a čistící prostředky

Lepidlo na plochy UltraPly Bonding Adhesive…………………………………………...............str. 4.13

Čistící prostředek Splice Wash (SW-100)…………………………………………….................. str. 4.15

Základní nátěr UltraPly TPO QuickPrime…………………………………………....................... str. 4.16

Tmely

UltraPly TPO Cut Edge Sealant…………………………………............................................... str. 4.17

UltraPly TPO General Purpose Sealant…………………………............................................... str. 4.18

Vodotěsný tmel Water Block Seal (S-20)……………………………………………...................str. 4.19

Zalévací tmel Pourable Sealer (S-10)……………………………………………......................... str. 4.20

Kotvící materiál a příslušenství

Universální vrut All Purpose Fastener……………………………………………….................... str. 4.21

Podložka do spojů HD Seam Plate………………………………………………………............. str. 4.22

Ukončovací profil Termination Bar………………………………………………………............. str. 4.23

Poplastovaný plech UltraPly TPO Coated Metal…………………………………………............str. 4.24
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Projektant a pokrývačská firma  mohou využít tuto kapitolu k získání informací o jednotlivých produktech: vydatnost,

základní fyzikální vlastností, balení, dobu skladovatelnosti, podmínky skladování a bezpečnostní opatření. Kromě 

těchto fólií a příslušenství Firestone se pro vytvoření funkčního střešního souvrství použijí i další výrobky, jako jsou střeš-

ní konstrukce, tepelná izolace, kotvení prvky, oplechování, vpusti, atd. Příslušní výrobci odpovídají za vhodnost těchto

produktů pro konkrétní účely. Zároveň doporučujeme, aby se projektant nebo dodavatel konzultoval s technickým 

oddělením  Firestone použití  výrobků, které neodpovídají požadavkům stanoveným v tomto dokumentu.

Technické údaje o produktech
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UltraPlyTM TPO střešní membrána

1. Popis
Firestone UltraPlyTM TPO je pružná termoplastická střešní membrána na bázi polyolefinu, která kombinuje polypropylén

a etylénpropylénovou gumu s výztužnou vložkou z polyesteru.

2. Připrava
Střešní konstrukce musí být dostatečně stabilní, aby unesla dočasné zatížení. Podklady musí být čisté, hladké suché 

a nesmí obsahovat ostré hrany, volné nebo cizí materiály, olej, tuk nebo jiné materiály, které by mohly poškodit 

membránu. Veškeré otvory na ploše větší než 5 mm se musí řádně srovnat vhodným plnivem.

3. Aplikace
Před spojováním nebo konečným kotvením nechte membránu asi 30 minut rozloženou, aby se uvolnilo vnesené 

napětí. Membránu UltraPly TPO nainstalujte v souladu s návodem k instalaci a detaily. Spoje jsou svařovány horkým

vzduchem.

4. Pokrytí
Rozměry membrány se počítají tak, aby membrána zakryla podklad včetně přesahů spojů (75 mm u standardních 

spojů – 150 mm u spojů s mechanickým kotvením ve spoji) a svislých konstrukcí. U atik by měla mít membrána o cca

150 mm více za účelem jednodušší manipulace.

5. Vlastnosti

Fyzikální Vynikající životnost a odolnost proti roztržení a proděravění.

Výborná odolnost proti chemikáliím, bakteriím, UV záření a ozónu.

Neobsahuje plastifikátory a chloridy.

Nesmí přijít do kontaktu s minerálními a rostlinnými oleji, ropnými produkty, horkým bitumenem a tukem.

Technické Vlastnost Testovací metoda Typická hodnota

Vodotěsnost EN 1928 (A) vyhovuje

Pevnost v tahu (v obou směrech) EN 12311-2 (A) ≥ 800 N/50 mm

Průtažnost EN 12311-2 (A) ≥ 20%

Odolnost proti statickému zatížení (měkký podklad) EN 12730 (A) ≥ 25 kg

Odolnost proti statickému zatížení (tvrdý podklad) EN 12730 (B) ≥ 25 kg

Odolnost proti nárazu (měkký podklad) EN 12691 (B) ≥ 2 000 mm

Odolnost proti nárazu (tvrdý podklad) EN 12691 (A) ≥ 800 mm

Odolnost proti roztržení  D/Š EN 12310-2 ≥ 400 N

Odolnost spoje proti rozloupnutí EN 12316-2 ≥ 100 N/50 mm

Odolnost spoje na smykové roztržení EN 12317-2 ≥ 800 N/50mm

Odolnost vůči UV záření EN 1297 vyhovuje

Bod křehkosti EN 495-5 ≤ - 45 °C

Odolnost proti šíření plamene střešním pláštěm EN 13501-5 BROOF(t1)

Reakce na oheň EN 13501-1 E

Odolnost proti prorůstání kořínků prEN 13948 vyhovuje (FLL)

Poznámka: Pro nejaktuálnější informace navštivte naši webovou stránku www.firestonebpe.com. Vysledky testů, popřípadě jejich 

kopie jsou dostupné na vyžádaní.
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6. Balení / skladování / délka skladování

Tloušťka (mm) Šířka (m) Délka (m) Váha (kg/m2)

Rozměry U.S.

1,14 (0.045”) 1,52 (5’) 30,5 1,14

2,44 (8’) 30,5 1,14

3,05 (10’) 30,5 1,14

1,52 (0.060”) 1,52 (5’) 30,5 1,54

2,44 (8’) 30,5 1,54

3,05 (10’) 30,5 1,54

Metrické rozměry

1,20 1,50 30,5 1,21

2,00

1,50 1,50 30,5 1.54

2,00

1,80 1,50 30,5 2.05

2,00

Skladování: neskladujte membránu tam, kde by mohlo dojít k jejímu propíchnutí nebo mechanickému 

poškození. Chraňte membránu před vysokými teplotami a otevřeným ohněm.

Doba skladování: neomezená při dodržení skladovacích podmínek.

7. Bezpečnostní opatření
Dbejte zvýšené opatrnosti při zvedání, transportu, skladování a nakládání s membránou všeobecně, 

aby nedošlo k jejímu poškození. Pokud máte požadavky na odolnost TPO fólie proti chemikáliím nebo odpadům,

konzultujte je s technickým oddělením Firestone.
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UltraPly TPO Unsupported Flashing 
(lemování)

Firestone číslo položky: W56TPO3017 (bílý)

W56TPOG017 (šedý)

1. Popis
Firestone UltraPlyTM TPO Flashing se vyrábí z nevyztuženého termoplastického polyolefinu a používá se pro lemování

a utěsnění systému všude tam, kde se nedají použít tvarovky.

2. Příprava
Podklady musí být čisté, hladké suché a nesmí obsahovat ostré hrany, volné nebo cizí materiály, olej, tuk nebo jiné 

materiály, které by mohly poškodit membránu. Drsné nebo degradované podklady musí být předem opraveny. Veškeré

otvory na ploše větší než 5 mm se musí řádně vyplnit vhodným plnivem.

3. Aplikace
Instalace Firestone UltraPly TPO Unsupported Flashing musí být prováděna odpovídajícími svařovacími aparáty v sou-

ladu s technickými pravidly společnosti Firestone.

4. Spotřeba
Rozměry materiálu závisí na lemovaném detailu. Konkrétní informace najdete ve specifikacích a detailech Firestone.

5. Vlastnosti

Fyzikální Materiál Termoplastický polyolefin (TPO)

Barva Bíla nebo šedá

Technické Vlastnost Testovací metoda Hodnota

Tloušťka                    ASTM D-638 1,52 mm ± 10%

Pevnost v tahu ASTM D-638 12,3 MPa

Průtažnost  ASTM D-638 750% min

Pevnost v roztržení ASTM 1004 (část C) 71 N

Vlastnosti po stárnutí teplem (166 hod. při 115°C)

Pevnost v tahu   ASTM D-638 10,7 MPa

Průtažnost          ASTM D-638 650% min

Pevnost v roztržení ASTM 1004 (část C) 53 N

6. Balení / skladování / doba skladování

Balení: 0,61 m x 15,25 m/role

Skladování: skladujte materiál zabalený v originálním nerozbaleném balení, během skladování chraňte 

materiál před poškozením a chemickou kontaminací.

Doba skladování: neomezená při splnění podmínek skladování.

7. Bezpečnostní opatření

Dbejte zvýšené opatrnosti při zvedání, transportu, skladování a nakládání s materiálem všeobecně, aby nedošlo 

k jeho poškození. Pokud máte požadavky na odolnost TPO fólie proti chemikáliím nebo odpadům, konzultujte je 

s technickým oddělením Firestone.
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UltraPly TPO vnitřní/vnější rohy

Firestone číslo položky: W56TPO3011 (bílý)

W56TPOG011 (šedý)

1. Popis
Firestone Ultraply TPO vnitřní/vnější rohy jsou vyrobeny z nevyztužené membrány TPO a jsou speciálně uzpůsobené 

k opracování vnějších a vnitřních rohů detailů na střeše. Firestone Ultraply TPO vnitřní/vnější rohy jsou od výroby před-

střiženy pro jednoduché použití. 

2. Příprava
Podklad musí být zbavený nečistot, starého lemování apod.

3. Aplikace
Ustřihněte potřebný roh z tvarovky a ještě před samotnou instalací svařováním zakulaťte všechny rohy tvarovky.

Nainstalujte tvarovku dle zásad a pokynu technického oddělení společnosti Firestone. Věnujte zvýšenou pozornost při

procesu svařování, aby nedošlo k poškození tvarovky vlivem příliš velkého tepla.

4. Spotřeba
1 kus na vnitřní/vnější roh.

5. Vlastnosti

Fyzikální Materiál Termoplastický polyolefin (TPO)

Barva Bílá, šedá

Celkový rozměr 228 mm x 228 mm

Rozměr pro 1 roh 76 mm x 76 mm x 82 mm

Technické Vlastnost Testovací metoda                     Hodnota

Tloušťka membrány ASTM D-638 1,14 mm

Pevnost v tahu ASTM D-638 12,3 MPa

Průtažnost ASTM D-638 750% min

Pevnost v roztržení ASTM D-1004 (část C) 49 N

Vlastnosti po testu stárnutí teplem (166 hodin při 115°C)

Pevnost v tahu   ASTM D-638 12,8 MPa

Průtažnost      ASTM D-638 650% min

Pevnost v roztržení ASTM D-1004 (část C) 40 N

6. Balení / Skladování / Doba skladování
Balení: 20 předstřižených rohů v kartónu.

Skladování: skladujte materiál zabalený v originálním nerozbaleném balení, během skladování chraňte 

materiál před poškozením a chemickou kontaminací.

Doba skladování: neomezená při dodržení podmínek skladování.

7. Bezpečnostní opatření
Dbejte zvýšené opatrnosti při zvedání, transportu, skladování a nakládání s materiálem všeobecně, aby nedošlo 

k jeho poškození.

4.
 T

ec
h

n
ic

ké
 ú

d
aj

e 
o

 p
ro

d
u

kt
ec

h

Technické údaje o produktech
4 • 6



UltraPly TPO botky na kruhové prostupy

Firestone číslo položky:

Univerzální: W56TPO301U (bílé)

W56TPOG01U (šedé)

Velké: W56TPO3013 (bílé)

W56TPOG013 (šedé)

1. Popis
Firestone UltraPly TPO Botky na prostupy jsou vyrobeny pro olemování kulatých prostupů. Průměr každé botky 

se musí ustřihnutím přizpůsobit konkrétnímu rozměru prostupu k zajištění těsnosti prostupu. 

2. Příprava
Prostupy musí být zbaveny nečistot a starého lemování původním materiálem.

3. Aplikace
Vyberte botku odpovídající velikosti (univerzální, velkou) dle průměru prostupu a upravte průměr otvoru botky tak, aby 

dobře zapadala do velikosti prostupu ještě před samotnou instalací. Střih veďte tak, aby byl právě vytvořený otvor 

v botce menší než průměr prostupu. Přivařte botku na fólii a instalujte svěrný kruh a tmely dle požadavků technických

detailů Firestone. 

4. Pokrytí
1 kus/prostup

5. Vlastnosti

Fyzikální Materiál  Termoplastický polyolefin (TPO)

Barva Bílá, šedá.

Rozměry Univerzální botka (25,4 mm do 152,4 mm) 

Velká botka (101,6 mm do 203,2 mm)

6. Balení / skladování / doba skladování

Velikost botky Průměr prostupu Kusů/karton

Malá 25,4 mm do 152,4 mm 10

Velká 101,6 mm do 203,2 mm 10

POZNÁMKA: balení obsahuje i svěrné kruhy.

Balení: skladujte materiál zabalený v originálním nerozbaleném balení, během skladování chraňte 

materiál před poškozením a chemickou kontaminací.

Doba skladování: neomezená při dodržení podmínek skladování

7. Bezpečnostní opatření

Dbejte zvýšené opatrnosti při zvedání, transportu, skladování a nakládání s materiálem všeobecně, aby nedošlo 

k jeho poškození nebo chemické kontaminaci.
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UltraPly TPO záplaty na T-spoje

Firestone číslo položky: W56TPO3014 (bílá)

W56TPOG014 (šedá)

1. Popis
Firestone UltraPly TPO T-záplaty na spoje jsou vyrobené z nevyztužené membrány TPO. Slouží k pojistnému překrytí 

T-spojů membrány TPO, jejíž tloušťka je více než 1,2 mm.

2. Příprava
Plocha T-spoje musí být zbavená všech nečistot a zbytků. Pro vyčištění kontaminované membrány použijte systémový

čistič Firestone Splice Wash a následně opláchněte čistou vodou. Membránu očistěte ještě před instalací záplat.

3. Aplikace
Nainstalujte UltraPly TPO T-záplaty na spoje v souladu s technickými předpisy společnosti Firestone.

4. Spotřeba
1 kus/T-spoj

5. Vlastnosti

Fyzikální Materiál Termoplastický polyolefin (TPO)

Barva Bílá, šedá

Rozměr  Záplaty se zaoblenými rohy, 101,6 mm x 101,6 mm 

Technické Vlastnost Testovací metoda                     Hodnota

Tloušťka membrány ASTM D-638 . 1,52mm ± 10%

Pevnost v tahu ASTM D-638 12,3 MPa

Průtažnost ASTM D-638 750% min

Odolnost v roztržení ASTM D-1004 (část C) 71 N

Vlastnosti po testu stárnutí teplem (166 hodin při 115°C)

Pevnost v tahu    ASTM D-638 12,8 MPa

Průtažnost ASTM D-638 650% min

Odolnost v roztržení ASTM D-1004 (část C) 53 N

6. Balení / Skladování / Doba skladování
Balení: 100 záplat na T-spoje v kartónu

Skladování: skladujte materiál zabalený v originálním nerozbaleném balení, během skladování chraňte 

materiál před poškozením a chemickou kontaminací.

Doba skladování: neomezená při splnění skladovacích podmínek.

7. Bezpečnostní opatření
Dbejte zvýšené opatrnosti při zvedání, transportu, skladování a nakládání s materiálem všeobecně, aby nedošlo 

k jeho poškození nebo chemické kontaminaci.
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UltraPly TPO kapsa na prostupy

Firestone číslo položky: W56TPO3016 (bílá)

W56TPOG016 (šedá)

1. Popis
Kapsa na prostupy TPO Penetration Pocket je určena pro všechy systémy Firestone UltraPly TPO. Sestava Firestone TPO

kapsa na prostupy obsahuje – 6x: PVC kruh, TPO kapsa na prostupy. Dále pak, dvě míchací tyčky a 0,1l TPO

QuickPrime. Součásti kitu není zalévací tmel Firestone Pourable Sealer, který je nedílnou součástí instalace kapsy na pro-

stupy.

2. Příprava
Ještě před instalací TPO kapsy na prostupy, očistěte prostupy a podklad od prachu, špíny apod. a odstraňte stávající 

lemování.

3. Použití

Krok 1. 

Utěsněte prostup podkladem, aby vám tmel Pourable Sealer neprotekl dolů.

Krok 2.

Roztáhněte kruh z PVC a položte jej kolem prostupu.

Krok 3.

Prořízněte kapsu na prostupy pokud je to nutné. Umistěte ji kolem kruhu z PVC tak, aby kryla hranu prostupu.

Krok 4. 

Pokud jste v Kroku 3 řezali tvarovku, uřízněte kus TPO Flashing aby překryl řez v tvarovce. Přivařte TPO Flashing 

ke svislé části tvarovky.

Krok 5. 

Vystřeďte tvarovku kolem prostupu a přivařte přírubu k membráně. Dále přivařte záplatu TPO Flashing.

Krok  6.

Po vychladnutí svařovaných spojů použijte TPO QuickPrime pro nátěr celého povrchu prostupu a vrchního okraje 

kapsy na prostupy.

Krok 7. 

Po zaschnutí primeru vyplňte Kapsu tmelem Pourable Sealer a horní hranu vyspádujte, aby voda stékala mimo prostup.

4. Spotřeba
1 kapsa/prostup
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5. Vlastnosti

TPO Kapsa na prostupy

Fyzikální Materiál Tvarovaný plech TPO

Barva Bílá, šedá

Velikost 30,8 cm obvod příruby, 152 mm vnitřní obvod, 1,1 mm minimální tloušťka stěny příruby.

Pokrytí: Obvod prostupu nebo shluku prostupů – do 90 mm

PVC kruh:

Fyzikální Materiál PVC

Barva Bílá

Tvar Kulatý, Přednaříznutý – v jednom místě

Velikost PVC kruh – vnější průměr = 169 mm, tloušťka stěny = 8,1 mm, výška stěny = 51 mm.

Míchadlo (pro tmel Pourable Sealer):

Fyzikální Materiál Plast

Barva Červená

TPO QuickPrime:

Fyzikální Složení Syntetické polymery gumy

Objem 0,1l

Viskozita Tekutý

Rozpouštědla Lehká alifatická, hydrocarbonová rozpouštědla

6. Balení / Skladování / Doba skladování
Balení: 6x Kapsa na prostupy/Kit

Balení: skladujte v originálním nerozbaleném balení při teplotách mezi 15°C a 25°C. Před aplikací dejte 

materiál do pokojové teploty, pokud byl tmel vystaven dlouhou dobu teplotám nižším než 15°C.

Materiál nevystavujte přímému slunci, dokud nebude připravený k aplikaci.

Doba skladování: TPO kapsa na prostupy má neomezenou délku skladování, ale TPO QuickPrime můžeme skladovat

pouze po dobu 12 měsíců v originálním nerozbaleném balení při teplotách mezi 15°C a 25°C. 

Doba skladování se zkracuje, je-li materiál vystaven zvýšeným teplotám.

7. Bezpečnostní opatření
Informace viz Bezpečnostní list výrobku. 

TPO QuickPrime nikdy neřeďte. TPO QuickPrime je hořlavý, proto během skladování respektive použití nesmí přijít 

do styku s ohněm a otevřeným plamenem. Je určen jen pro profesionální použití. Nepoužívejte v uzavřených prosto-

rách. Před použitím je nutno TPO QuickPrime dobře promíchat.
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TPO Eco Walkway Pad 
(servisní chodník)

Firestone číslo položky: W56TPO3019

1. Popis
The Firestone TPO Eco Walkway Pad je vyroben z recyklovaného TPO a EPDM. Pochozí chodník má profilovaný povrch

proti uklouznutí a zespodu směrem k podkladu je hladký. Pochozí chodníky se vyžadují jako ochrana membrány TPO

v místech pravidelného provozu osob (pravidelná údržba kolem mechanického zařízení, vstupů na střechu apod.).

2. Příprava
Před přivařením servisního chodníku TPO Walkway Pad k TPO membráně, očistěte pečlivě membránu od špíny, prachu

apod. Připravte si chodníky v max. délce 3 metrů a položte chodník TPO Eco Walkway Pad texturovanou stranou 

nahoru. Poté přivařte jednotlivé části chodníků ke střešní membráně TPO pomocí standardní techniky. Navrhněte 

servisní chodníky tak, aby nedocházelo ke hromadění srážkové vody na střeše.

3. Aplikace
Přivařte jednotlivé části chodníků ke střešní membráně TPO pomocí standardní techniky. Z důvodu větší tloušťky 

servisního chodníku, může být zapotřebí jiné nastavení svařovacího aparátu. Dbejte zvýšené pozornosti při svařování v

místech, kde probíhají spoje střešních membrán, je třeba zajistit kvalitní svaření bez poškození stávajících spojů.

4. Spotřeba
Podle požadované délky detailu.

5. Vlastnosti

Technické Základní složení Syntetické polymery

Barva Tmavě šedá

Tuhé částice 100 %

Stav Zvulkanizováno

Tloušťka 3,8 mm

Bod křehkosti -40 °C

6. Balení / Skladování / Doba skladování
Balení: role 0,76 m široká a 12,2 m dlouhá. Váha role: 33,6 kg.

Skladování: skladujte materiál zabalený v originálním nerozbaleném balení, během skladování chraňte 

materiál před poškozením a chemickou kontaminací.

Doba skladování: neomezena

7. Bezpečnostní opatření
Viz informace v Bezpečnostním listu výrobku. 

Chraňte materiál před zdroji ohně.
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TPO QuickSeam Flashing 
(lemování)

Firestone číslo položky: W56TPO30T7 (bílá)

W56TPOG0T7 (šedá)

1. Popis
Firestone TPO QuickSeam Flashing je nevyztužená termoplastická membrána na bázi polyolefinu, nalaminovaná 

na vulkanizovanou spojovací pásku. Pás TPO QuickSeam Flashing je určen k lemování profilů okrajů střechy a jiných 

detailů podle požadavků na systémy Firestone TPO.

2. Příprava
Plochy membrány UltraPly TPO a kovové profily musí být ošetřeny nátěrem TPO QuickPrime, naneseným nástroji

QuickScrubber nebo QuickScrubber Plus. Použití jiných nástrojů není povoleno. Pokud byl pás delší dobu vystaven 

teplotám pod 15°C, dejte jej ještě před použitím do pokojové teploty.

3. Aplikace
Pás Firestone TPO QuickSeam Flashing nainstalujte podle technických specifikací Firestone. Tento produkt nepoužívej-

te na trojrozměrné detaily (např. rohy) nebo detaily, kde se produkt musí natahovat.

4. Pokrytí
Podle délky detailu. Další specifické informace viz technické specifikace společnosti Firestone.

5. Vlastnosti

Fyzikální Výborná odolnost proti vlhkosti

Výborná odolnost proti teplu

Vynikající počáteční lepivost

Technické Páska TPO Flashing

Základní složení polymery gumy TPO

Barva bílá bílá nebo šedá

Pevné části 100 % 100%

Měrná hmotnost 0,98 1,15

Tloušťka 0,89 mm 0,76 mm

Šířka 146 mm 140 mm

6. Balení/ Skladování / Doba skladování
Balení : role 0,14 m x 30,5 m, 2 role/karton

Skladování: skladujte v originálním nerozbaleném balení při teplotách mezi 15°C a 25°C. Během skladování

chraňte materiál před poškozením a chemickou kontaminací. Neskladujte materiál přímo na 

slunci nebo při teplotách nad 25°C.

Doba skladování: 6 až 9 měsíců při dodržení již zmíněných skladovacích podmínek. Doba skladování se zkrátí 

při vystavení materiálu zvýšeným teplotám.

7. Bezpečnostní opatření
Viz Bezpečnostní list výrobku. 

Dbejte zvýšené opatrnosti při zvedání, transportu, skladování a nakládání s materiálem všeobecně, aby nedošlo k jeho

poškození.
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UltraPlyTM Bonding Adhesive 
(lepidlo na plochy)

Firestone číslo položky : W56TPO3005

1. Popis
Firestone UltraPlyTM Bonding Adhesive je kontaktní lepidlo na bázi neoprénu, které je určené k lepení membrány TPO

na dřevo, kov, zdivo a jiné přijatelné podklady.

2. Příprava
Plochy, na něž se bude lepidlo Firestone UltraPly TPO Bonding Adhesive nanášet, musí být čisté, suché a nesmí na nich

být cizí materiál, olej, tuk a jiné znečišťující látky. Lepená plocha membrány se musí očistit kartáčem nebo čistým had-

rem. Před použitím a během něj lepidlo  důkladně zamíchejte, abyste získali stejnorodou směs bez usazenin na dně 

a bez viditelného „mramorování“. Pokud bylo lepidlo skladováno při teplotě nižší než 15°C, uložte jej před použitím

na 24 hod. do pokojové teploty

3. Aplikace

Lepidlo nanášejte v stejnoměrné, hladké vrstvě na obě lepené plochy pomocí válečku na barvu odolného vůči rozpou-

štědlům (krátký vlas) nebo pomocí stříkacího zařízení určeného k nanášení lepidel (vstřik a váleček). Pozor, aby se 

netvořily kapky nebo kaluže. Před spojením obou ploch nechte lepidlo zaschnout, až bude na povrchu lepkavé (doba

zasychání závisí na podmínkách prostředí). Vyzkoušejte zaschnutí lepidla prstem podle postupu v návodu k instalaci

UltraPly Bonding Adhesive může být nanášeno zařízením RoofTop SuperSpreader pro dosažení rychlejší instalace a niž-

ší spotřeby.

4. Spotřeba
Vydatnost lepidla závisí na typu podkladu a metody aplikace. Nanášení malířským válečkem: mezi 5 až 7 m2 na galon

(dvě strany), SuperSpreader: mezi 8 až 9 m2 na galon (dvě strany).

Některé podklady jsou více nerovné a pórovité a způsobují nižší vydatnost lepidla respektive vyšší spotřebu, zatímco

hladší podklady a podklady bez pórů mají za následek vyšší vydatnost lepidla respektive nižší spotřebu. Velmi pórovité

podklady jako (neopracované dřevo, betonové bloky) mohou vyžadovat nátěr ve dvou vrstvách pro zajíštění řádné přil-

navosti. Pro zjištění savosti podkladu můžeme udělat test na malé ploše daného podkladu.

5. Vlastnosti

Fyzikální Vynikající dlouhodobá životnost

Dobrá odolnost proti teplu, chladu a vodě.

Vynikající lepivost v průběhu instalace.

Výborná přilnavost ke vhodným podkladům

Technické Základ Polychlorpropylen (neopren)

Barva Žlutá

Rozpouštědla Aceton, Hexan, Toluen a Xylen

Viskozita 3,300-3,800 cyklů za sekundu

Hustota 0,7909-0,8868

Obsah vypařitelných organických látek 633 mg/l
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6. Balení / Skladování / Doba skladování
Balení: 18,9 l (5 galonů) v plechovce.

Skladování: skladujte v originálních neotevřených nádobách při teplotách mezi 15°C - 25°C. Materiál nevysta-

vujte přímému slunci, dokud nebude připravený k aplikaci.

Doba skladování: 12 měsíců při dodržení již zmíněných podmínek. Doba skladování se zkracuje, je-li materiál 

vystaven zvýšeným teplotám.

7. Bezpečnostní opatření
Viz Bezpečnostní list výrobku. 

Materiál je hořlavý. Chraňte jej před zdroji ohně. Při používání nekuřte! Nepoužívejte v uzavřených prostorách. Chraňte

před dětmi. Chraňte kůži a oči před kontaktem s tímto materiálem. Výrobek je určen jen pro profesionální použití. 

Ředění není dovoleno. Chraňte materiál před kontaminací cizorodými látkami.
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Splice Wash (SW-100)  
(čistící roztok)

Firestone číslo položky: W563587066

1. Popis
Firestone Splice Wash SW-100 je určený k čištění a přípravě membrány TPO v oblastech svařovaných spojů.

2. Příprava
Odstraňte hrubé nečistoty nejprve kartáčem a poté použijte čistící roztok Firestone Splice Wash SW-100.

3. Aplikace
Naneste Splice Wash na plochu pomocí čistého bavlněného hadru a roztírejte jej, dokud nebude plocha zbavená 

nečistot. Nechte čištěný úsek dobře vyschnout. Schnutí trvá v rozmezí 10-30 minut. Doba schnutí se může měnit 

v závislosti na povětrnostních podmínkách. Po vyschnutí omyjte plochu čistou vodou.

4. Pokrytí
Pokrytí je mezi 20-25 m2 na galon. Ředění není dovoleno.

5. Vlastnosti

Fyzikální Hořlavá kapalina

Technické Barva čirá

Rozpouštědla směs alifatických uhlovodíků

Viskozita velmi řídký, tekoucí

Hustota 0,75

Bod vzplanutí 12,8°C

Bod varu 119°C

Obsah vypařitelných organických látek 745 g/l

6. Balení / skladování / Doba skladování
Balení: 18,9 l (5 galonů) /plechovka

Skladování: skladujte v originálních neotevřených plechovkách při teplotách 15° C and 25° C, chraňte 

materiál před všemi zdroji přímého tepla a ohně. Hořlavá kapalina. Materiál nevystavujte přímému

slunci.

Doba skladování: 12 měsíců, pokud se skladuje v souladu s výše uedenými podmínkami. Doba skladování se 

zkracuje, je-li materiál vystaven zvýšeným teplotám.

7. Bezpečnostní opatření
Viz Bezpečnostní list výrobku. 

Materiál je hořlavý. Chraňte jej před zdroji ohně. Při používání nekuřte! Nepoužívejte v uzavřených prostorách.

Nedýchejte výpary. Chraňte před dětmi. Chraňte kůži a oči před kontaktem s tímto materiálem. Výrobek je určen jen

pro profesionální použití. 
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UltraPly TPO QuickPrime

Firestone číslo položky : W56TPO3003

1. Popis
TPO QuickPrime je nátěr určený k očištění a základnímu ošetření TPO membrány v místech, kde dojde k naneseni 

produktů QuickSeam, jejichž použití povolují technické specifikace Firestone.

2. Příprava
Plochy, na něž se bude nátěr aplikovat, musí být čisté, suché a nesmí na nich být cizí materiál a nečistoty. Dle stavu

podkladu může být požadováno předběžné očištění kartáčem nebo hadrem s pomocí roztoku Splice Wash. Před pou-

žitím a během něj QuickPrime Plus důkladně zamíchejte. Když je nátěr vystaven delší dobu nízkým teplotám, dejte jej

před použitím do místnosti s pokojovou teplotou. Za účelem usnadnění aplikace si odlijte množství, které spotřebuje-

te v následujících 30 min. do kbelíku.

3. Aplikace
Nátěr QuickPrime Plus nanášejte na plochy UltraPly TPO pomocí drátěnky QuickScrubber nebo QuickScrubber Plus 

a násady, dlouhými tahy zpět a dopředu středním až silným tlakem po celé délce plochy, dokud nemá celý povrch 

jednotnou barvu bez kapek a pruhů. Při použití kartáče QuickScrubber Plus s násadou dbejte na to, abyste vyvinuli 

dostatečný tlak, aby se držák kartáče narovnal a celá plocha kartáče byla v kontaktu s membránou UltraPly TPO. Plochy

s naneseným nátěrem nechte, před aplikací produktů QuickSeam, kompletně zaschnout. Zaschnutí vyzkoušejte prstem

(obvykle stačí méně než 10 minut). Doba schnutí závisí na počasí.

4. Pokrytí
20 to 25 m2 na galon, aplikace na jednu stranu.

5. Vlastnosti

Fyzikální Dlouhodobá životnost.

Dobrá odolnost proti teplu, chladu a vodě.

Technické Základ Syntetické polymery

Barva průhledně šedá

Rozpouštědla Lehká alifatická solventní nafta, hydrocarbon. rozpouštědla.

Pevné látky  15 %

Viskozita Velmi řídký, volně tekoucí

Hustota 0,778

Bod vznícení 82 °C

Obsah vypařitelných organických látek 645 mg/l

6. Balení / Skladování / Doba skladování
Balení: 11,3 l (3 galony) /plechovka.

Skladování: skladujte v originálních neotevřených plechovkách při teplotách 15° C až 25° C, materiál 

nevystavujte přímému slunci.

Doba skladování: 12 měsíců, pokud se skladuje v souladu s výše uedenými podmínkami. 

Doba skladování se zkracuje, je-li materiál vystaven zvýšeným teplotám.

7. Bezpečnostní opatření
Viz Bezpečnostní list výrobku. 

Materiál je hořlavý. Chraňte jej před zdroji ohně. Při používání nekuřte! Nepoužívejte v uzavřených prostorách.

Chraňte před dětmi. Chraňte kůži a oči před kontaktem s tímto materiálem. Výrobek je určenjen pro profesionální

použití. Ředění není dovoleno.
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UltraPly TPO Cut Edge Sealant

Firestone číslo položky: W56TPO3001 (bílá)

W56TPOG001 (šedá)

1. Popis
Firestone UltraPlyTM TPO Cut Edge Sealant je tmel na bázi polymerů. Používá se tam, kde dochází stříháním membrány

TPO k obnažení výztužné polyesterové vložky.

2. Příprava
Poklad, na který se bude aplikovat tmel UltraPly TPO Cut Edge Sealant, musí být čistý, suchý, nesmí na něm být cizí 

materiál, olej nebo tuk. Pokud je oblast pro nanesení tmele kontaminována, použijte na vyčištění doporučený čistič. 

Při skladování tmele při nízkých teplotách, jej před použitím dejte na 24 hodin do místnosti s pokojovou teplotou.

3. Aplikace
Před aplikací tmele Cut Edge Sealant vyčkejte, dokud nebudou svařené spoje chladné na dotyk.

Pro snazší manipulaci přelijte tmel z původního balení do tlačné nádoby pomocí přiložené nálevky. Ořízněte špičku

nádoby tak, aby průměr výsledného otvoru byl asi 3,2 mm široký.

Na všechny řezané, stříhané okraje membrány TPO s obnaženou polyesterovou výztužnou vložkou, aplikujte pruh 

tmele o průměru 3,2 – 6,4 mm.

4. Pokrytí
Vydatnost : Průměr pruhu nanášeného tmele - 3,2 mm: 457 bm na 1 galon.

Průměr pruhu nanášeného tmele - 6,4 mm: 122 bm na 1 galon.

5. Vlastnosti

Fyzikální Výborná odolnost proti ozonu, ultrafialovému záření a povětrnosti.

Výborná odolnost proti teplu, chladu a vodě.

Výborná přilnavost k membráně UltraPly TPO.

Základ Syntetická guma

Barva Bílá, šedá

Rozpouštědla alifatické

Viskozita 2.000 – 3.000 cyklů za sekundu (cps)

Hustota 952

Teplota vznícení 26 °C

Obsah vypařitelných organických látek 734 g/l

6. Balení / Skladování / Doba skladování
Balení: 2 galony a 4 láhve/karton

Skladování: skladujte v originálním nerozbaleném balení při teplotách 15°C až 25°C.

Doba skladování : 12 měsíců, pokud se skladuje v souladu s výše uedenými podmínkami. Doba skladování se 

zkracuje, je-li materiál vystaven zvýšeným teplotám. Před použitím dejte tmel do pokojové 

teploty, pokud byl delší dobu vystaven teplotám nižším než 15°C.

7. Bezpečnostní opatření
Viz Bezpečnostní list výrobku. 

Materiál je hořlavý. Chraňte jej před zdroji ohně. Při používání nekuřte! Nepoužívejte  v uzavřených prostorách. Chraňte

před dětmi. Chraňte kůži a oči před kontaktem s tímto materiálem. Výrobek je určen jen pro profesionální použití.

Doporučený čistič je líh, následně mýdlo a voda.
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UltraPly TPO General Purpose Sealant

Firestone číslo položky: W56TPO3002 (bílý)

1. Popis
Firestones UltraPlyTM TPO General Purpose Sealant je vysoce kvalitní tmel s vynikající adhesí k rozličným typům 

pokladů, používá se v kombinací s dalšími  prvky střešních systémů Firestone při řešení detailů. Tmel TPO General

Purpose Sealant může být použitý i v dalších mimostřešních aplikacích, např. tmel na plechy, zdivo, cihelné a betono-

vé bloky apod.

2. Příprava
Podklad pro tmel UltraPly TPO General Purpose Sealant musí být čistý, suchý, zpevněný, bez oleje a mastných skvrn. 

Při čištění podkladu pro tento typ tmele nedoporučujeme čistidla jako jsou mýdlo a voda. Doporučujeme čistidla 

na bázi rozpouštědel.

3. Aplikace
Tmel Firestone UltraPly TPO General Purpose Sealant se aplikuje standardní pistolí na kartuše. Ustřihněte trysku tmele

na požadovaný průměr a při aplikaci dbejte na to, aby tmel důsledně kryl všechny strany spoje.

4. Pokrytí*
Vydatnost je až 183 m na karton při souvislém pruhu tmele o rozměrech 6mm x 6mm.

*Odhadovaná hodnota vydatnosti.

5. Vlastnosti

Fyzikální Výborná odolnost proti ozonu, ultrafialovému záření a povětrnosti.

Výborná odolnost proti teplu, chladu a vodě.

Výborná adhese k membráně UltraPly TPO.

Technické Základ EPDM guma

Barva bílá

Pevné látky 80% 

Hustota 1,40 - 1,46

Obsah vypařitelných organických látek  méně než 250 g/l

6. Balení / Skladování / Doba skladování
Balení: 25 kartuší/karton

Skladování: skladujte v originálním nerozbaleném balení při teplotách 15°C až 25°C.

Doba skladování: 12 měsíců, pokud se skladuje v souladu s výše uedenými podmínkami. 

Doba skladování se zkracuje, je-li materiál vystaven zvýšeným teplotám.

7. Bezpečnostní opatření
Viz Bezpečnostní list výrobku.

Chraňte si zrak. Používejte v dobře větraných prostorách. Pozor na kontaminaci cizími látkami. Pouze pro profesionál-

ní použití. Chraňte před dětmi. Ředění není dovoleno. Doporučený čistič je Splice Wash SW-100 do doby zaschnutí

tmele. Vytvrzený tmel můžeme odstranit mechanicky. Při použití doporučujeme rukavice.
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Water Block Seal (S-20) 
(těsnící tmel)

Firestone číslo položky: W563587071

1. Popis
Tmel Water Block Seal vytváří vodotěsné spojení při stlačení u vpustí, přepadů, ukončení na atice a ostatních detailů

systému.

2. Příprava
Plochy, na něž se bude tmel aplikovat, musí být čisté, suché a nesmí na nich být úlomky betonu, malty, cizích 

materiálů a jiných znečišťujících látek. Pokud byl tmel vystaven teplotám nižším než 15°C, před aplikací jej dejte 

do pokojové teploty.

3. Aplikace
Tmel je nanášený pomocí pistole na kartuše na určené místo a rovnoměrně se stlačí.

4. Pokrytí
3 bm na tubu. Ředění není dovoleno.

5. Vlastnosti

Technické Základ Butylová guma

Barva šedá

Rozpouštědla heptan

Pevné části 86%

Viskozita 1.600.000 ± 300.000 cps

Hustota 1,31

Bod vzplanutí -10°C

Obsah vypařitelných organických látek 176 g/l

6. Balení / Skladování / Doba skladování
Balení: 25 tub/karton

Skladování: v suchu a čistotě. Skladujte v originálním nerozbaleném balení při teplotách 15°C až 25°C. 

Před použitím nevystavujte materiál přímému slunci.

Doba skladování: 12 měsíců, pokud se skladuje v souladu s výše uedenými podmínkami. 

Doba skladování se zkracuje, je-li materiál vystaven zvýšeným teplotám.

7. Bezpečnostní opatření
Viz Bezpečnostní list výrobku. 

Materiál je hořlavý. Chraňte jej před zdroji ohně. Při používání nekuřte. Chraňte kůži a oči před kontaktem s tímto  ma-

teriálem. Používejte v dobře větraných prostorách. Pouze pro profesionální použití. Chraňte před dětmi. Doporučené

čističe jsou, minerální líh, těžký benzín, petrolej.
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Pourable Sealer (S-10)

Firestone číslo položky: W563587065

1. Popis
Firestone Pourable Sealer je dvousložkový tmel určený k utěsnění malých trubkových prostupů, skupin trubek, nosní-

ků ve tvaru I apod., kde nemůžeme použít standardní opracování.

2. Příprava
Povrch, na který se bude tmel aplikovat, musí být čistý, suchý a nesmí na něm být volný materiál, olej, tuk nebo jiné

znečišťující látky. Pokud byl tmel delší dobu vystaven teplotám nižším než 15°C, dejte tmel před použitím na 24 hodin

do pokojové teploty.

3. Aplikace
Po přípravě kapsy podle detailů Firestone nalije část B do části A a důkladně je promíchejte pomocí vrtačky s míchacím

nástavcem. Míchejte tak dlouho, dokud materiál nemá stejnoměrnou černou barvu. Pokud materiál obsahuje černé

pruhy, míchání by mělo pokračovat. Míchejte tak, aby se plně promíchal i materiál na dně a na stranách. Promíchaný

tmel nalijte opatrně do kapsy na prostup. Kapsu plňte tmelem tak, aby se vytvořila stříška a voda z kapsy stékala.

4. Pokrytí
Směs části A a B použijte k vyplnění objemu 3 375 cm3 (např. jednou 15x15x15 cm3 nebo 3krát 15x15x5 cm3.

Minimální tloušťka je 50 mm. Ředění není dovoleno.

5. Vlastnosti

Technické Základ Polyuretan

Barva černá (smíchaná) / část A: světle šedá / část B: černá

Rozpouštědla žádná

Pevné látky 100 %

Viskozita (cp) část A: 250.000-325000 / část B: řídká, volně tekoucí

Hustota část A: 1,25 / část B: 1,14

Bod vzplanutí  část A: 185°C / část B: 218°C

Doba zpracovatelnosti Max. 30 minut – smícháno při 22°C

6. Balení / Skladování / Doba skladování
Balení: 4 x 1 galon/karton

Skladování: v suchu a čistotě. Skladujte v originálním nerozbaleném balení při teplotách 15°C až 25°C.

Před použitím nevystavujte materiál přímému slunci.

Doba skladování: 12 měsíců, pokud se skladuje v souladu s výše uvedenými podmínkami. 

Doba skladování se zkracuje, je-li materiál vystaven zvýšeným teplotám.

7. Bezpečnostní opatření

Viz Bezpečnostní list výrobku.

Během skladování a použití nesmí přijít do styku s ohněm a otevřeným plamenem. Při používání nekuřte. Materiál je

určen jen pro profesionální použití. Používejte jej jen v dobře větraných prostorách. Chraňte kůži a oči před kontaktem

s tímto materiálem. Tmel Pourable Sealer se obzvlášť obtížně odstraňuje. Při míchání a dávkování tmelu se doporuču-

je použití rukavic na jedno použití. Během míchání a aplikace se musí nosit ochranné brýle. Informace viz Bezpečnostní

list produktu. Materiál nesmí být vystaven vlhkosti. Styk s vodou může v uzavřené nádobě vytvořit explozivní tlak.

Doporučené čistidlo je minerální líh, těžký benzín nebo petrolej.
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All Purpose Fastener 
(universální vrut)

Firestone číslo položky: W56RAC4201-08

1. Popis
Firestone All Purpose Fasteners – universální vruty jsou určeny k mechanickému kotvení membrány UltraPly TPO, 

tepelné izolace (za pomoci vhodných podložek) k ocelovým, překližkovým nebo dřevěným střešním konstrukcím.

2. Příprava
Podklad musí být pevný a suchý. U některých podkladů Firestone požaduje před instalací provedení testu na vytržení.

Další informace najdete v kapitole o volbě vhodného systému.

3. Aplikace
Závity musí být zapuštěny do podkladu podle specifikací Firestone. Vruty instalujte pomocí malých otáček příklepové

vrtačky. Použijte tvrzený hrot Phillips # 3. Vruty nesmí být utažené ani příliš mnoho, ani příliš málo. Vruty by měly být

pod ocelovou střešní konstrukcí min. 15 mm, do dřevěné konstrukce zavrtány min. 25 mm.

4. Spotřeba
Množství vrutů by mělo odpovídat výpočtu sání větrem podle platných norem.

5. Vlastnosti

Technické Materiál SAE 1022, zušlechtělá ocel

Barva červená nebo bílá

Velikost závitu 6,0 mm

Závity/palec 13

Hlavička #3 Phillips drive

Typická hodnota vytržení: 1800 N při tloušťce trapézového plechu 0,75mm

Ochrana proti korozi Elektrostatické nanášení nátěru (E-coat)

6. Balení / Skladování / Doba skladování

Položka Délka vrutu (mm) Délka vrutu (“) Délka závitu (mm) Kusů/balení

00 32 1 1/4 Plná 1000

01 41 1 5/8 Plná 1000

02 57 2 1/4 Plná 1000

03 73 2 7/8 Plná 1000

04 83 3 1/4 76 1000

05 95 3 3/4 76 1000

06 114 4 1/2 76 1000

07 127 5 102 1000

08 152 6 102 1000

09 178 7 102 500

10 203 8 102 500

Skladování: v suchu a čistotě

Doba skladování: neomezená při dodržení skladovacích podmínek.

7. Bezpečnostní opatření
Během vrtání se doporučuje ochrana očí. 
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HD Seam Plate 
(podložky do spojů)

Firestone číslo položky: W56TPOPL03

1. Popis
Firestone HD Seam Plates podložky do spojů jsou určeny pro ukotvení membrány Firestone UltraPly TPO ke 

schváleným podkladům v kombinaci s universálními vruty Firestone All Purpose Fasteners.

2. Příprava
Firestone HD Seam Plate mohou být použity jen k upevnění membrány UltraPly TPO. Nejsou určeny k ukotvení 

tepelné izolace nebo nevyztuženého lemování.

3. Aplikace
Položte podložky do spojů HD Seam Plates na membránu jak je předepsáno v návodech k použití a upevněte je 

do podkladu odpovídajícími vruty.

4. Pokrytí
V součinnosti s požadavky na hustotu kotvení.

5. Vlastnosti

Fyzické Podložky jsou označeny “Firestone”

Podložky mají kulatý tvar o průměru 60,3 mm

Podložky mají 4 vnitřní a 4 vnější očka ke zvýšení odolnosti proti sání větrem.

Technické Materiál Pozinkovaná ocel (AZ50 nebo AZ55)

Tloušťka podložky 0,94 mm

Průměr otvoru 6,73 mm ± 0,076 mm

Síla k protržení vrtů 3 110 N ve středu otvoru

Odolnost proti korozi < 15% červená koroze při 15 Kesternichových cyklech

6. Balení / Skladování / Doba skladování
Balení: 1000 kusů/plechovka

Skladování: v suchu a čistotě

Doba skladování: nemezeně při splnění skladovacích podmínek

7. Bezpečnostní opatření
Při instalaci si chraňte zrak.
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Termination Bar 
(ukončovací profil)

Firestone číslo položky: W56RAC3061

1. Popis
Firestone Termination Bar je určen k ukončování střešní membrány UltraPly TPO na hladkých zdech u všech střešních

systémů Firestone.

2. Příprava
Před instalací musí být podklad pevný, suchý a nesmí na něm být prach, nečistoty, olej a jiné znečišťující látky. Plochy

stěny nad ukončovacím profilem musí být vodotěsné. Pokud provádíte úpravy profilu na staveništi, odstraňte všechny

otřepy a odkliďte případné piliny po odřezávání.

3. Aplikace
Mezi stěnu a konec lemování naneste tmel Firestone Water Block. Ukotvěte ukončovací profil přes předem vyražené 

otvory pomocí příslušných šroubů s rozmístěním, které zajistí dobré a pevné přitlačení na tmel. Odstraňte přesahující

lemovací materiál nad lištou a do kanálku naneste tmel General Purpose Sealant. Konkrétní informace najdete ve spe-

cifikacích a detailech Firestone.

4. Spotřeba
Podle délky detailu.

5. Vlastnosti

Technické Materiál: hliník odolný vůči korozi

Délka 3,05 m

Šířka 27,4 mm

Tloušťka 2,2 mm

Otvory  7,1 x 9,9 mm štěrbinové otvory po 100 mm osově

6. Balení / Skladování / Doba skladování
Balení: 50 kusů/karton (152,4 m)

Skladování: skladujte v neotevřeném balení chráněném před vlivy počasí.

Doba skladování: neomezená při správném skladování
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UltraPly TPO Coated Metal 
(poplastovaný plech TPO)

Firestone položka číslo: W56TPO3023 (bílý)

W56TPOG023 (šedý)

1. Popis
Firestone UltraPlyTM TPO Coated Metal je vyrobený z pozinkovaného plechu (ponorná galvanizace), na který je nalami-

nována nevyztužená termoplastická polyolefinová membrána. Plech Firestone UltraPlyTM TPO Coated Metal slouží 

k lemování v systémech Firestone UltraPly TPO.

2. Příprava
Podklad musí být čistý, suchý, hladký, bez ostrých okrajů, bez zbytků starého materiálů, zbavený olejů a tuků a dalších

látek, které by mohly způsobit porušení membrány. Všechny hrubé části podkladu, které by mohly zničit membránu,

musí být odstraněny ještě před instalací. Všechny nerovnosti podkladu větší než 5 mm musí být vyrovnány vhodným

plnivem.

3. Aplikace
Přikotvěte poplastovaný plech UltraPly TPO Coated Metal s dilatační spárou mezi navazujícími plechy šířky 3 - 6 mm.

Nainstalujte 5 cm širokou teplovzdornou pásku přes spoj TPO plechů jako separaci proti pohybu plechů kvůli tepelným

změnám vznikající při svařování. Navařte membránu TPO na lemování z plechů TPO. Poté přivařte 15 cm široký pás 

z TPO membrány nebo TPO Unsupported Flashing přes překrytí plechů dle specifikace technického oddělení Firestone.

Spoje musí splňovat standardní požadavky definované Firestone.

4. Spotřeba
V závislosti na délce detailu.

5. Vlastnosti

Technické Barva: Bílá, šedá

Rozměry: 1,2 m x 3,1 m 

Váha: 20 kg/plech

6. Balení / Skladování / Doba skladování
Balení: 10 nebo 30 plechů na paletě.

Skladování: v chladu a suchu. Skladujte material v originálním neotevřeném balení v místě, 

kde nehrozí zničení nebo chemická kontaminace.

Doba skladování: neomezená při dodržení podmínek skladování.
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